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1 Allgemeines

1.1 Zum Handbuch
Dieses Handbuch beschreibt die Geräte der C O N N E C T - Familie, im
folgenden auch einfach nur als Gerät bezeichnet.

Die Geräte CONNECT und CONNECT-II, sind jeweils in einer Standard-
Ausführung sowie als Variante mit  integriertem LTE-Modem erhältlich.
Die Geräte CONNECT sind zudem bei beiden Varianten in einem Tisch-
und Hutschienengehäuse verfügbar.  Der  Funktionsumfang der  Geräte
hängt  von  den installierten  Optionen ab,  die  auch  kombiniert  werden
können. Im Auslieferungszustand sind die Geräte mit der Option Router,
Fernwartung und IP-Switch verfügbar. Die Beschreibung der Optionen
entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „3.3  Verwendung des Geräts“.

Das Gerät CONNECT-CONTROL beinhaltet alle Funktionen der Option
Fernwartung und verfügt zudem noch über GPS und integrierte digitale
und analoge IO-Ports, um kleinere Steuerungs- und Meldeaufgaben zu
übernehmen.

Diese  Dokumentation  kann  über  die  Webseite  des  Produkts  unter
Downloads  Dokumentation heruntergeladen werden.

Das Handbuch richtet sich an folgende Benutzergruppen:

• Planer
• Betreiber
• Inbetriebnehmer
• Service- und Wartungspersonal

Vor der Verwendung des Geräts ist unbedingt das Handbuch zu lesen.

Bei  Fragen  und  /  oder  Problemen  wenden  Sie  sich  bitte  an  den
technischen Support Ihres Vertriebspartners.
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2 Systemvoraussetzungen

2.1 Hardware
Bevor Sie mit der Verwendung des CONNECT-Geräts beginnen können,
müssen Sie das Gerät mit Spannung versorgen. Das CONNECT- und
CONNECT-II-Gerät kann über den mitgelieferten Spannungsstecker mit
24V DC oder über die Mini-USB-Buchse (nur bei CONNECT-Geräten in
Standard-Ausführung) mit Spannung versorgt werden. Das CONNECT-
CONTROL hingegen wird über das mitgelieferte Steckernetzteil versorgt.

Achten Sie darauf, dass die WLAN- und je nach Gerät die LTE- sowie
GPS-Antenne(n) auf die SMA-Buchsen des Geräts aufgeschraubt sind
und schließen Sie dann den Router, PC sowie die Peripherie-Geräte mit
Hilfe von LAN-Kabeln entsprechend Ihrer Konfiguration an das Gerät an.
Bei Verwendung der LTE-Verbindung, stecken Sie auch gleich die SIM-
Karte in den dafür vorgesehenen Slot.

Je nach Konfiguration können Sie das Gerät anschließend über eine der
LAN-,  die  WLAN-  und  /  oder  die  USB-LAN-Schnittstelle  (optional  als
Adapter erhältlich, aber nicht bei dem CONNECT-LTE- oder CONNECT-
CONTROL-Gerät) erreichen.

2.2 Software
Für  den  Zugriff  auf  den  Webserver  zur  Status-Überprüfung  sowie
Konfiguration des Geräts benötigen Sie lediglich einen Internet-Browser
(z. B. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox oder Google Chrome).
Der Einsatz des Geräts ist dabei unabhängig von Betriebssystem und
Browser des jeweiligen Computers, Tablets oder Handys.

Wichtig:
Um die Webseite korrekt  anzuzeigen, stellen Sie bitte sicher,  dass in
Ihrem Browser JavaScript aktiviert ist.
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Hinweis:
Sobald das Gerät konfiguriert ist, ist der Zugriff auf den Webserver nur
noch  zu  Wartungszwecken  zwingend  notwendig,  da  das  Gerät
selbstständig  arbeitet.  Bitte  beachten  Sie,  dass  bei  Verwendung  der
Verbindungsart  CONNECT  nach  jedem  Gerätehochlauf  eine  Internet-
Kommunikation von dem am Gerät angeschlossenen PC erfolgen muss,
sodass das CONNECT-Gerät die Internet-Parameter erkennen kann.
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3 Inbetriebnahme
Bevor Sie mit dem Einsatz Ihres CONNECT-Geräts beginnen können,
müssen  Sie  auf  die  Weboberfläche  des  Geräts  zugreifen  und  einige
grundlegende Einstellungen festlegen.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle Bedingungen, die im vorherigen Kapitel
„Systemvoraussetzungen“  genannt  wurden,  erfüllt  sind.  Anschließend
können Sie mit dem Zugriff auf das Gerät beginnen.

3.1 Zugriff auf das Gerät
Bevor  Sie  das Gerät  nach Ihrem Bedarf  konfigurieren und schließlich
dann auch verwenden können, müssen Sie sich zunächst mit dem Gerät
verbinden. Dazu stehen Ihnen abhängig des Gerätetyps unterschiedliche
Möglichkeiten zur Verfügung, welche in  den nächsten Seiten genauer
aufgeführt sind.

Wichtig:
Dieses Kapitel  beschreibt  den Auslieferungszustand des Geräts.  Über
die  Weboberfläche  können  Sie  die  Schnittstellen  des  Geräts  beliebig
konfigurieren, sodass auch ein Zugriff auf das Gerät über eine andere
Schnittstelle möglich ist.

Sobald sich Ihr Gerät in einem konfigurierten Zustand befindet, haben
Sie an der PC- und Peripherie-Schnittstelle (falls verwendet) auch die
Möglichkeit, mit Hilfe des Schlüsselworts „connect“ auf die Website Ihres
Geräts zuzugreifen.

Hierzu geben Sie an Stelle der IP-Adresse einfach das Schlüsselwort
„connect“  in  die  Adresszeile  Ihres  Webbrowsers  ein.  Dieser  Zugriff
funktioniert auch dann, wenn sich der Computer, mit welchem Sie auf
das  Gerät  zugreifen  möchten,  in  einem  anderen  Subnetz  wie  das
CONNECT befindet oder die Schnittstelle des CONNECT-Geräts bisher
noch gar keine IP-Adresse hat.
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3.1.1 Gerät CONNECT / CONNECT-II
Der Zugriff auf die Geräte CONNECT / CONNECT-II erfolgt im Regelfall
über die WLAN-Schnittstelle.

Stellen Sie zunächst sicher, dass die WLAN-Schnittstelle Ihres Laptops
oder  Tablets  aktiviert  ist  und  lassen  Sie  sich  die  in  Reichweite
befindlichen Netze anzeigen. In der Liste der WLAN-Netze sollte nun ein
Netzwerk  mit  der  SSID  „CONNECT  WiFi“  zu  finden  sein.  Dieses
Netzwerk ist unverschlüsselt, weshalb Sie kein Passwort benötigen, um
sich damit zu verbinden.

Die  CONNECT-Geräte  sind  so  konfiguriert,  dass  auf  der  WLAN-
Schnittstelle  ein  DHCP-Server  aktiv  ist.  Ist  Ihr  Laptop oder  Tablet  so
eingestellt, dass sich dieser mittels DHCP automatisch eine IP-Adresse
zuweisen lässt, so ist keine weitere Konfiguration notwendig. Andernfalls
müssen  Sie  Ihren  Laptop  oder  Ihr  Tablet  auf  DHCP  umstellen  oder
diesem eine beliebige IP-Adresse aus dem Bereich von 192.168.1.2 bis
192.168.1.254 manuell zuweisen.

Sobald  Sie  mit  dem CONNECT verbunden sind und Ihr  Laptop oder
Tablet  eine  gültige  IP-Adresse  hat,  können  Sie  einen  Webbrowser
öffnen.  Geben  Sie  in  diesem nun  in  der  Adresszeile  die  IP-Adresse
192.168.1.1  ein.  Sie  sollten nun die Inbetriebnahme-Seite des Geräts
sehen und können mit der Konfiguration beginnen.

Alternativ zum Zugriff per WLAN haben Sie aber auch die Möglichkeit,
kabelgebunden auf das Gerät zuzugreifen. Verbinden Sie hierzu Ihren
Computer mit der LAN-A-Buchse des CONNECT-Geräts.

Das Gerät  besitzt  auf  dieser Schnittstelle  die IP-Adresse 192.168.2.1.
Ihrem PC müssen Sie nun, sodass Sie auf das Gerät zugreifen können,
manuell eine beliebige IP-Adresse aus dem Bereich von 192.168.2.2 bis
192.168.2.254  zuweisen.  Die  automatische  Zuweisung  von  Adressen
mittels DHCP, wie es bei der WLAN-Schnittstelle der Fall ist, ist hier aus
Sicherheitsgründen standardmäßig deaktiviert.

Haben Sie Ihrem PC eine gültige IP-Adresse zugewiesen, so können Sie
nun einen Webbrowser  öffnen und in  der  Adresszeile  die  IP-Adresse
192.168.2.1  eingeben.  Daraufhin  sollten  Sie  die  Inbetriebnahme-Seite
des Geräts sehen.
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Hinweis:
Falls Sie über den „Ethernet über USB“-Adapter verfügen, so können Sie
bei den CONNECT-Geräten in Standard-Ausführung sowie dem Gerät
CONNECT-II-LTE auch über diesen auf das Gerät zugreifen. Das Gerät
besitzt  an  der  USB-LAN-Schnittstelle  die  IP-Adresse  192.168.0.1  und
stellt IP-Adressen, wie auch die WLAN-Schnittstelle, mittels DHCP zur
Verfügung.  Alternativ  können Sie  Ihrem Computer  aber  auch manuell
eine IP-Adresse zwischen 192.168.0.2 und 192.168.0.254 zuweisen.

3.1.2 Gerät CONNECT-CONTROL
Bei den CONNECT-CONTROL-Geräten stellen die 3 LAN-Ports sowie
das vom Gerät erzeugte WLAN-Netz eine gemeinsame Schnittstelle dar.

Falls  Sie  über  WLAN  zugreifen  möchten,  stellen  Sie  bitte  zunächst
sicher, dass die WLAN-Schnittstelle Ihres Laptops oder Tablets aktiviert
ist  und lassen Sie sich dann die Liste mit  verfügbaren WLAN-Netzen
anzeigen. Dort sollte nun ein WLAN-Netz mit der SSID „RUT955_****“ zu
sehen sein.  Die  genaue SSID sowie  das zum Verbinden notwendige
WLAN-Passwort  können  Sie  der  Beschriftung  auf  der  Unterseite  des
Geräts entnehmen.

Möchten Sie hingegen über einen der LAN-Ports zugreifen, so müssen
Sie lediglich Ihren Computer und das Gerät mit einem Kabel verbinden.

Sobald Sie mit dem Gerät per WLAN oder LAN verbunden sind, müssen
Sie nun noch Ihre IP-Konfiguration prüfen und ggf. auch anpassen. Die
CONNECT-CONTROL-Geräte  sind  so  konfiguriert,  dass  auf  dieser
Schnittstelle ein DHCP-Server aktiv ist. Ist Ihr Gerät, mit dem Sie auf das
CONNECT-CONTROL  zugreifen  möchten,  so  konfiguriert,  sodass  es
automatisch  eine  IP-Adresse  von  einem DHCP-Server  bezieht,  so  ist
keine weitere Konfiguration notwendig. Andernfalls müssen Sie Ihr Gerät
auf DHCP umstellen oder diesem manuell eine beliebige IP-Adresse aus
dem Bereich von 192.168.1.2 bis 192.168.1.254 zuweisen.

Haben Sie eine gültige IP-Adresse, so können Sie nun auf den im Gerät
integrierten Webserver zugreifen. Öffnen Sie hierzu einen Webbrowser
und geben Sie die IP-Adresse 192.168.1.1 in die Adresszeile ein. Sie
sollten nun eine Seite zur Inbetriebnahme des Geräts sehen.
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3.1.3 Gerät RUT955 von Teltonika
Das  Gerät  CONNECT-CONTROL  entspricht  von  der  Hardware  dem
RUT955 von Teltonika Networks. Falls Sie das Gerät RUT955 separat
erworben haben, dann haben Sie nach kostenpflichtiger Registrierung
die Möglichkeit, auf dieses die CONNECT-CONTROL-Software zu laden.
Anschließend hat Ihr RUT955-Gerät dann die gleiche Funktionalität wie
ein direkt erworbenes CONNECT-CONTROL-Gerät.

Bevor Sie die Software in das Gerät laden können, müssen Sie sich als
erstes mit diesem verbinden und auf die Weboberfläche zugreifen. Der
Zugriffsweg ist dabei abhängig von der von Ihnen bereits durchgeführten
Konfiguration. Falls sich Ihr Gerät noch im Werkszustand befindet, lesen
Sie bitte die Kurzanleitung von Teltonika.

Haben Sie die Weboberfläche des Geräts geöffnet und sich angemeldet,
navigieren Sie  nun zunächst  zum Menüpunkt  „System“  → „Firmware“
und überprüfen Sie die Firmwareversion. Das Gerät muss eine Version
zwischen 00.06.07.0 und 00.06.07.7 besitzen. Sollte Ihr Gerät eine ältere
oder auch neuere Firmware besitzen, so führen Sie bitte als erstes ein
Upgrade bzw. Downgrade auf die Version 00.06.07.7 aus. Die Firmware-
Datei (.bin-Datei) finden Sie im ZIP-Archiv zusammen mit dem Software-
Paket,  welches  Sie  auf  der  Produktseite  des  CONNECT-CONTROL-
Geräts im Download-Bereich herunterladen können.

Sobald Ihr Gerät die korrekte Firmwareversion besitzt, können Sie als
nächstes  das  Software-Paket  installieren.  Navigieren  Sie  hierzu  zum
Menüpunkt „System“ → „Package Manager“ und klicken Sie auf den Tab
„Upload“. Dort können Sie nun das Software-Paket (.ipk-Datei) aus dem
ZIP-Archiv hochladen. Bestätigen anschließend noch den Warnhinweis,
dass es sich um kein von Teltonika zertifiziertes Software-Paket handelt.

Wenn der Installationsprozess abgeschlossen ist, können Sie nun über
den  Menüpunkt  „Dienste“  →  „CONNECT“  zur  Weboberfläche  für  die
CONNECT-Geräte wechseln.  Hier  sollte nun die Inbetriebnahme-Seite
des Geräts angezeigt werden.
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3.2 Konfiguration des Geräts

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, so wird Ihnen zunächst
die  Inbetriebnahme-Seite  angezeigt.  Diese  Seite  führt  Sie  in  wenigen
Schritten abhängig der auf dem Gerät installierten Optionen durch die
wichtigsten Einstellungen.

Mit  Hilfe der Buttons „Zurück“ und „Weiter“  können Sie zwischen den
einzelnen  Schritten  navigieren.  Im  letzten  Schritt  haben  Sie  dann  an
Stelle des Buttons „Weiter“ einen Button mit der Aufschrift „Speichern“.
Erst  sobald  Sie  auf  diesen geklickt  haben,  werden Ihre Einstellungen
übernommen. Anschließend ist Ihr Gerät fertig eingerichtet und komplett
funktionsfähig.

Hinweis:
Die  Inbetriebnahme-Seite  wird  nur  bei  der  ersten  Verwendung  des
Geräts angezeigt. Falls Sie die Inbetriebnahme gerne erneut ausführen
möchten, so müssen Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Bei den CONNECT-CONTROL-Geräten sind einige der IP- und WLAN-
Einstellungen bereits mit der aktuellen Konfiguration vorbelegt.
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3.2.1 Option Fernwartung

3.2.1.1 Grund-Konfiguration

Im  ersten  Schritt  der  Inbetriebnahme  können  Sie  Parameter  für  die
Vernetzung des Geräts in Ihrer CONNECT-Cloud festlegen. Die Geräte-
Nummer dient hierbei zur eindeutigen Identifikation in der Cloud und darf
unter Ihren Geräten nicht mehrmals verwendet werden. Optional können
Sie  Ihrem  Gerät  auch  noch  einen  Namen  geben,  der  zur  leichteren
Identifikation dient, und ein Passwort festlegen, welches beim Aufbauen
einer Verbindung zu diesem Gerät benötigt wird.

Hinweis:
Wenn Sie Ihrem Gerät kein Passwort geben, so können Sie von jedem
Ihrer anderen Geräte aus eine Verbindung zu diesem Gerät aufbauen.

3.2.1.2 Internet-Konfiguration

Sobald  Sie  die  grundlegenden  Geräteparameter  festgelegt  haben,
müssen Sie als nächstes festlegen, wie sich das Gerät mit dem Internet
verbinden soll. Hierzu dient die Einstellung Verbindungsart:
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• CONNECT: Das CONNECT-Gerät muss zwischen dem Router für
den Internet-Zugang und einem internetfähigen PC angeschlossen
werden.  Das  Gerät  erkennt  dann  die  Parameter  des  PCs  und
verwendet  diese.  Bitte  achten  Sie  darauf  dass  der  PC  über
IPv4-Parameter  (IP-Adresse,  Subnetzmaske,  Gateway-Adresse)
besitzt, ansonsten erfolgt keine Verbindung ins Internet.

• GATEWAY: Das  CONNECT-Gerät  wird  an  den  Router  für  den
Internet-Zugang  angeschlossen.  Das  Gerät  verfügt  über  eine
eigene  IP-Adresse,  die  für  den  Aufbau  der  Internet-Verbindung
verwendet wird.

• LTE: Das CONNECT-Gerät stellt die Internet-Verbindung über das
integrierte LTE-Modem her (ausschließlich bei CONNECT-Geräten
mit integriertem LTE-Modem verfügbar).

Je nach Auswahl der Verbindungsart müssen Sie dann noch über die
Einstellungen  Router-Schnittstelle  und  PC-Schnittstelle  festlegen,  an
welcher Schnittstelle das Gateway bzw. der Proxy-Server und der PC
angeschlossen ist.

Wenn Sie als Verbindungsart GATEWAY gewählt  haben, so erscheint
ein Feld zur manuellen Konfiguration der IP-Parameter. Dort können Sie
zunächst wählen,  ob sich das Gerät  die Konfiguration per DHCP von
einem Server beziehen soll  oder ob die Parameter manuell  festgelegt
werden.  Bei  der  manuellen  Konfiguration  müssen  Sie  dann  die  IP-
Adresse und ggf.  Subnetzmaske eintragen.  Als  nächstes müssen Sie
auswählen, wie das Gerät den Zugang zum Internet erhält:

• Gateway: Das Gerät kommuniziert über einen Router / Gateway
direkt  mit  dem Internet.  Hier  ist  die Angabe der IP-Adresse des
Gateways notwendig.
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• Proxy-Server: Das Gerät kommuniziert  über einen Proxy-Server
mit dem Internet. Bei diesem Zugang müssen Sie die IP-Adresse
und den Port des Proxy-Servers angeben.

Haben  Sie  als  Verbindungsart  CONNECT  oder  GATEWAY  und  als
Router-Schnittstelle WLAN gewählt, so erscheint zusätzlich ein Block mit
WLAN-Einstellungen. Dort geben Sie an, mit welchem WLAN-Netz sich
das  CONNECT-Gerät  verbinden soll.  Hierfür  stehen Ihnen die  Felder
SSID,  Sicherheitsstufe,  Passwort  und  Kanal  zur  Verfügung.  Falls  Sie
sich  bei  den  Einstellungen nicht  sicher  sind,  so  haben Sie  über  den
Button  „Suche  starten“  auch  die  Möglichkeit  sich  eine  Liste  mit
verfügbaren WLAN-Netzen anzeigen zu lassen. Anschließend müssen
Sie nur auf den entsprechenden Sucheintrag klicken. Daraufhin werden
alle Felder, bis auf das Passwort, automatisch ausgefüllt.

Bei der Verbindungsart LTE erscheint innerhalb des aktuellen Fensters
ein kleiner Block, in welchem Sie die Pin-Nummer Ihrer SIM-Karte (falls
notwendig)  und den Namen des Zugriffspunkts (APN) Ihres Providers
festlegen können. Der Zugriffspunkt ist bei den Geräten CONNECT- und
CONNECT-II  automatisch  mit  „internet“  vorbelegt,  welcher  bei  einer
Vielzahl  an  Providern  funktioniert.  Bei  CONNECT-CONTROL-Geräten
wird dieser automatisch erkannt. Zusätzlich ist noch die Angabe eines
Benutzernamens und Passworts möglich. Diese Parameter werden aber
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nun dann benötigt, wenn für den eingetragenen Zugriffspunkt auch eine
Anmeldung beim Provider notwendig ist.

3.2.1.3 Peripherie-Konfiguration

Als  nächstes erfolgt  die  Konfiguration der  Peripherie-Schnittstelle.  Die
Peripherie-Schnittstelle ist die Netzwerk-Schnittstelle, an der die Geräte
die  mit  Hilfe  des  CONNECT-Geräts  mit  den  Geräten,  die  an  einem
weiteren CONNECT-Gerät angeschlossen sind, kommunizieren können
sollen.  Haben  Sie  als  Verbindungsart  CONNECT  gewählt,  so  ist  die
Angabe einer Peripherie-Schnittstelle optional.

Wichtig:
Wird als Verbindungsart CONNECT verwendet, so kann der PC immer
mit den Geräten des Partnergeräts kommunizieren. Dies ist unabhängig
von der Peripherie-Konfiguration.

Haben  Sie  eine  Peripherie-Schnittstelle  ausgewählt,  so  erscheint  ein
Block mit IP-Einstellungen. Dort legen Sie die IP-Adresse und ggf. die
Subnetzmaske  für  das  Gerät  fest.  Diese  Parameter  werden  benötigt,
sodass  das  CONNECT-Gerät  mit  den  angeschlossenen  Peripherie-
Geräten kommunizieren kann. Ist die Peripherie-Schnittstelle mit einem
Netzwerk verbunden, in dem es einen DHCP-Server gibt, so kann sich
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das Gerät die Einstellungen dort auch automatisch holen. Möchten Sie
die  Parameter  hingegen  manuell  festlegen  und  ist  die  Einstellung
„DHCP-Server“  aktiviert,  so  müssen  Geräte,  die  am  CONNECT
angeschlossen sind, nicht mehr zwingend manuell konfiguriert werden,
sondern diese erhalten dann vom CONNECT-Gerät automatisch eine IP-
Konfiguration.  Eine  manuelle  Konfiguration  von  Peripherie-Geräten  ist
aber natürlich auch weiterhin möglich.

Wenn  Sie  als  Peripherie-Schnittstelle  WLAN  ausgewählt  haben,  so
erscheint zusätzlich ein Block mit WLAN-Einstellungen. Dort können Sie
über den Modus zunächst festlegen, ob das Gerät ein eigenes Netzwerk
als  Access-Point  bereitstellen  oder  als  Client  mit  einem bestehenden
Netzwerk  verbinden  soll.  Anschließend  können  Sie  die  Felder  SSID,
Sicherheitsstufe,  Passwort  und  Kanal  entsprechend  ausfüllen.  Sollten
Sie  sich  bei  den  Einstellungen  Ihres  bestehenden  WLAN-Netzwerks
nicht sicher sein, können Sie sich über den Button „Suche starten“ auch
alle in Reichweite befindlichen Netzwerke anzeigen lassen. Ein Klick auf
den Sucheintrag füllt dann alle Felder bis auf das Passwort aus.

Hinweis:
Haben Sie bei der Peripherie-Schnittstelle die gleiche Schnittstelle wie
bei der Router-Schnittstelle gewählt, so erscheinen die Blöcke mit den
IP- und WLAN-Einstellungen nicht mehr.
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Verfügt Ihr Gerät über die Option IP-Switch, so wird als nächste Gruppe
„IP-SWITCH“  angezeigt.  Dort  können  Sie  zunächst  festlegen,  ob  die
Funktion  zum  Umsetzen  von  IP-Adressen  aktiviert  werden  soll.  Als
nächstes  können  Sie  noch  einstellen,  ob  zwischen  der  Router-  und
Peripherie-Schnittstelle eine Netzwerk-Bridge aktiv sein soll. Falls diese
Einstellung aktiviert ist, so werden alle Pakete zwischen der Router- und
Peripherie-Schnittstelle, für die keine IP-Umsetzung erfolgen kann oder
konfiguriert ist, ohne Änderung weitergeben. Ist die Einstellung hingegen
deaktiviert,  so  sind die beiden Netzwerke voneinander  isoliert  und es
werden nur die durch die Option bearbeitenden Pakete weitergeleitet.

Als nächstes haben Sie in der Zeile „IP-Umsetzungen“ die Möglichkeit,
die Umsetzungen von IP-Adressen zu konfigurieren. Hierzu müssen Sie
die Adressen in die beiden Textfelder eingeben und anschließend auf
das  Symbol klicken. Die erste Adresse stellt dabei die tatsächliche IP-
Adresse des Geräts an der Peripherie-Schnittstelle dar, wohingegen die
zweite  Adresse  die  umgesetzte  Adresse  des  Geräts  darstellt.
Anschließend  können  Sie  bei  Bedarf  noch  weitere  IP-Umsetzungen
eintragen.  Zum  Löschen  eines  hinzugefügten  Eintrags  müssen  Sie
lediglich auf das  Symbol des jeweiligen Eintrags klicken.

In der  Zeile  „IP-Firewall“  haben Sie noch die Möglichkeit  festzulegen,
welche  Geräte  von  der  Peripherie-Schnittstelle  über  die  Router-
Schnittstelle mit dem Router-Netz und ggf. dem dahinterliegenden Netz
oder Internet kommunizieren dürfen. Als IP-Adresse tragen Sie hier die
tatsächliche Adresse des Geräts ein und klicken anschließend auf das 
Symbol.  Auch  hier  können  Sie  einen  bestehenden  Eintrag  mit  dem
Symbol  wieder löschen.

Wichtig:
Die Peripherie- und Router-Schnittstelle müssen sich unterscheiden, falls
die Option verwendet wird.
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Soll eine der hier eingetragenen IP-Adresse auch mit den Geräten des
Partnergeräts kommunizieren dürfen, so müssen Sie im nächsten Block,
die umgesetzte IP-Adresse auch in die dortige Liste eintragen.

Zusätzlich  zu  den  IP-Einstellungen  erscheint,  sobald  eine  Peripherie-
Schnittstelle gewählt wurde, der Block „Geräte“. Dort können einzelne IP-
Adressen  sowie  ganze  IP-Adressbereiche  für  die  Peripherie-Geräte
festgelegt werden, die über das CONNECT-Gerät mit den Geräten des
Partnergeräts  kommunizieren  dürfen.  Um  eine  Adresse  oder  einen
Adressbereich in die Liste aufzunehmen, müssen Sie die Adressen in die
entsprechenden Eingabefelder eintragen und anschließend auf das  
Symbol  klicken.  Diesen Vorgang können Sie beliebig oft  wiederholen.
Möchten Sie einen Eintrag aus der Liste wieder entfernen, so müssen
Sie lediglich auf das Symbol  vor dem jeweiligen Eintrag klicken.

Hinweis:
Die Geräte, die automatisch per DHCP vom CONNECT-Gerät eine IP-
Adresse erhalten, müssen nicht manuell konfiguriert werden.

3.2.1.4 Partner-Konfiguration

Im letzten Inbetriebnahme-Schritt haben Sie die Möglichkeit, festzulegen,
ob das Gerät automatisch eine Verbindung zu einem anderen Gerät aus
Ihrer  CONNECT-Cloud  aufbauen  soll.  Möchten  Sie  diese  Funktion
nutzen, so müssen Sie zunächst den Haken bei „Verbindung“ setzen und
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die Nummer und ggf. das Passwort des Geräts, zu dem eine Verbindung
aufgebaut werden soll, angeben. Der automatische Verbindungsaufbau
bietet  sich  im  Regelfall  für  das  Gerät  im  Büro,  wenn  eine  sofortige
Verbindung gewünscht ist, oder für Standverbindungen an.

Falls in Ihrem Gerät die Option IP-Switch installiert ist, Sie diese auch
aktiviert und als Verbindungsart CONNECT oder GATEWAY eingestellt
haben, so erscheint zusätzlich die Einstellung „Fernzugriff“, mit der Sie
den  Zugriff  von  und  zu  anderen  Geräten  auch  komplett  deaktivieren
können. Dies kann gewünscht sein, falls das Gerät nur zum Umsetzen
von IP-Adressen ohne jegliche Fernwartungs-Funktion verwendet wird.

Wichtig:
Konfigurieren Sie den automatischen Verbindungsaufbau nur bei einem
von beiden Geräten (im Regelfall dem Gerät im Büro). Andernfalls ist es
kaum  möglich,  manuell  eine  Verbindung  zu  einem  weiteren  Gerät
herzustellen.

3.2.2 Option Router

3.2.2.1 Grund-Konfiguration

Im ersten Schritt können Sie Ihrem Gerät zunächst einen Namen geben
und legen dann die Betriebsart fest:

• Bridge: Das CONNECT-Gerät verbindet mehrere Schnittstellen zu
einem gemeinsamen Netzwerk.  Die  am Gerät  angeschlossenen
Teilnehmer befinden sich dabei alle im gleichen Subnetz.

• Router: Das CONNECT-Gerät routet zwischen dem Netzwerk der
WAN-Schnittstelle  und  dem  Netzwerk  von  einer  oder  mehrerer
LAN-Schnittstelle(n).  Die  beiden  Netzwerke  haben  dabei  jeweils
ein eigenes Subnetz.
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3.2.2.2 WAN-Konfiguration

Wenn  Sie  als  Betriebsart  Router  ausgewählt  haben,  so  erfolgt  im
nächsten Schritt die Konfiguration der WAN-Schnittstelle. Hierzu müssen
Sie zunächst auswählen, welche Schnittstelle für das WAN verwendet
werden soll. Haben Sie als Betriebsart hingegen Bridge ausgewählt, so
wird dieser Schritt automatisch übersprungen.

Direkt unterhalb der Auswahlliste für die WAN-Schnittstelle erscheint ein
Feld  zur  manuellen  Konfiguration  der  IP-Parameter.  Dort  können  Sie
zunächst wählen,  ob sich das Gerät  die Konfiguration per DHCP von
einem Server beziehen soll  oder ob die Parameter manuell  festgelegt
werden.  Bei  der  manuellen  Konfiguration  müssen  Sie  dann  die  IP-
Adresse und ggf.  Subnetzmaske sowie die IP-Adresse des Gateways
eintragen.

Haben Sie als WAN-Schnittstelle WLAN gewählt, so erscheint zusätzlich
ein  Block  mit  WLAN-Einstellungen.  Dort  geben  Sie  an,  mit  welchem
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WLAN-Netz  sich  das  CONNECT-Gerät  verbinden  soll.  Hierfür  stehen
Ihnen  die  Felder  SSID,  Sicherheitsstufe,  Passwort  und  Kanal  zur
Verfügung.  Falls  Sie  sich  bei  den  Einstellungen nicht  sicher  sind,  so
haben Sie über den Button „Suche starten“ auch die Möglichkeit  sich
eine  Liste  mit  verfügbaren  WLAN-Netzen  anzeigen  zu  lassen.
Anschließend  müssen  Sie  nur  auf  den  entsprechenden  Sucheintrag
klicken. Daraufhin werden alle Felder, bis auf das Passwort, automatisch
ausgefüllt.

3.2.2.3 LAN-Konfiguration

Im letzten Inbetriebnahme-Schritt legen Sie fest, welche Schnittstellen zu
einem gemeinsamen Netzwerk als Bridge verbunden werden sollen und
das lokale Netzwerk (LAN) darstellen. Je nach Bedarf können Sie hier
eine oder auch mehrere Schnittstellen wählen.

Direkt unterhalb der Auswahl für die Schnittstellen wird ein Block mit IP-
Einstellungen  angezeigt.  Dort  legen  Sie  die  IP-Adresse  und  ggf.  die
Subnetzmaske für  das  Gerät  fest.  Falls  in  dem Netzwerk  bereits  ein
DHCP-Server vorhanden ist, so kann sich das Gerät die Einstellungen
dort  auch  automatisch  holen.  Möchten  Sie  die  Parameter  hingegen
manuell  festlegen  und  ist  die  Einstellung  „DHCP-Server“  aktiviert,  so
müssen  Geräte,  die  am  CONNECT  angeschlossen  sind,  nicht  mehr
zwingend manuell konfiguriert werden, sondern diese erhalten dann vom

Handbuch CONNECT / CONNECT-II / CONNECT-CONTROL V1.13 Seite 22



CONNECT-Gerät  automatisch  eine  IP-Konfiguration.  Eine  manuelle
Konfiguration von Geräten die am CONNECT angeschlossen werden, ist
aber natürlich auch weiterhin möglich.

Wenn  Sie  als  LAN-Schnittstelle  (auch)  WLAN  ausgewählt  haben,  so
erscheint zusätzlich ein Block mit WLAN-Einstellungen. Dort können Sie
über den Modus zunächst festlegen, ob das Gerät ein eigenes Netzwerk
als  Access-Point  bereitstellen  oder  als  Client  mit  einem bestehenden
Netzwerk  verbinden  soll.  Anschließend  können  Sie  die  Felder  SSID,
Sicherheitsstufe,  Passwort  und  Kanal  entsprechend  ausfüllen.  Sollten
Sie  sich  bei  den  Einstellungen  Ihres  bestehenden  WLAN-Netzwerks
nicht sicher sein, können Sie sich über den Button „Suche starten“ auch
alle in Reichweite befindlichen Netzwerke anzeigen lassen. Ein Klick auf
den Sucheintrag füllt dann alle Felder bis auf das Passwort aus.

Hinweis:
Falls  Sie  als  Betriebsart  Router  eingestellt  haben,  so können Sie die
Schnittstelle die Sie für das WAN ausgewählt haben, nicht mehr für das
LAN auswählen.
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3.2.2.4 Übersicht möglicher Anwendungen

Situation Betriebsart WLAN-
Modus

Besonderheit

Mit Laptop rund um die
S5/7-SPS

+ CONNECT-HS-
Router

Bridge Access-Point SPS über S5/7-LAN 
an LAN-A-Port, 
weiterer LAN-
Teilnehmer am LAN-
B-Port

S5/7-SPS oder LAN-
Teilnehmer ins 
existierende WIFI-Netz
bringen

Bridge Client SPS über S5/7-LAN / 
LAN-Teilnehmer an 
LAN-A-Port, weiterer 
LAN-Teilnehmer am 
LAN-B-Port

Separates Subnetz für 
angeschlossene Geräte 
erzeugen

Router Access-Point LAN-A-Port zum 
Firmennetz, LAN-B-
Port + WLAN zum 
Maschinennetz

(Routen im 
Firmennetz nicht 
vergessen)

LAN-Strecke 
verlängern

Achtung: 2 Geräte dazu
notwendig

Bridge 1. Gerät  
Access-Point

2. Gerät Client

Ein Gerät als AP und 
das zweite als Client
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3.2.3 Option IP-Switch

3.2.3.1 Grund-Konfiguration

Im ersten Schritt können Sie Ihrem Gerät zunächst einen Namen geben.
Dieser ist optional und dient lediglich zur leichteren Identifikation.

3.2.3.2 Internet-Konfiguration

Im nächsten Schritt  müssen Sie die Router-Schnittstelle konfigurieren.
Die Router-Schnittstelle ist die Schnittstelle, von der Sie später, die an
der Peripherie-Schnittstelle angeschlossen Geräte über eine umgesetzte
IP-Adresse erreichen möchten.

Direkt  unterhalb der Auswahlliste für  die Router-Schnittstelle erscheint
ein Feld zur manuellen Konfiguration der IP-Parameter. Dort können Sie
zunächst wählen,  ob sich das Gerät  die Konfiguration per DHCP von
einem Server beziehen soll  oder ob die Parameter manuell  festgelegt
werden.  Bei  der  manuellen  Konfiguration  müssen  Sie  dann  die  IP-
Adresse und ggf.  Subnetzmaske sowie die IP-Adresse des Gateways
eintragen.
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Haben  Sie  als  Router-Schnittstelle  WLAN  gewählt,  so  erscheint
zusätzlich  ein  Block mit  WLAN-Einstellungen.  Dort  geben Sie  an,  mit
welchem WLAN-Netz sich das CONNECT-Gerät verbinden soll. Hierfür
stehen Ihnen die Felder SSID, Sicherheitsstufe, Passwort und Kanal zur
Verfügung.  Falls  Sie  sich  bei  den  Einstellungen nicht  sicher  sind,  so
haben Sie über den Button „Suche starten“ auch die Möglichkeit  sich
eine  Liste  mit  verfügbaren  WLAN-Netzen  anzeigen  zu  lassen.
Anschließend  müssen  Sie  nur  auf  den  entsprechenden  Sucheintrag
klicken. Daraufhin werden alle Felder, bis auf das Passwort, automatisch
ausgefüllt.

3.2.3.3 Peripherie-Konfiguration

Im letzten Schritt müssen Sie die Peripherie-Schnittstelle konfigurieren.

Direkt  unterhalb der  Auswahlliste  für  die Peripherie-Schnittstellen wird
ein Block mit IP-Einstellungen angezeigt. Dort legen Sie die IP-Adresse
und ggf. die Subnetzmaske für das Gerät fest. Falls in dem Netzwerk
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bereits  ein  DHCP-Server  vorhanden  ist,  so  kann  sich  das  Gerät  die
Einstellungen dort auch automatisch holen. Möchten Sie die Parameter
hingegen  manuell  festlegen  und  ist  die  Einstellung  „DHCP-Server“
aktiviert,  so  müssen  Geräte,  die  am CONNECT  angeschlossen  sind,
nicht  mehr  zwingend  manuell  konfiguriert  werden,  sondern  diese
erhalten dann vom CONNECT-Gerät automatisch eine IP-Konfiguration.
Eine  manuelle  Konfiguration  von  Geräten  die  am  CONNECT
angeschlossen werden, ist aber natürlich auch weiterhin möglich.

Hinweis:
Bitte beachten Sie,  dass Geräte,  die per  DHCP automatisch eine IP-
Konfiguration  über  das  CONNECT erhalten  haben,  nicht  automatisch
vom Netzwerk an der Router-Schnittstelle erreichbar sind. Den Eintrag
für die IP-Umsetzung muss in jedem Fall manuell erfolgen.

Wenn  Sie  als  Peripherie-Schnittstelle  WLAN  ausgewählt  haben,  so
erscheint zusätzlich ein Block mit WLAN-Einstellungen. Dort können Sie
über den Modus zunächst festlegen, ob das Gerät ein eigenes Netzwerk
als  Access-Point  bereitstellen  oder  als  Client  mit  einem bestehenden
Netzwerk  verbinden  soll.  Anschließend  können  Sie  die  Felder  SSID,
Sicherheitsstufe,  Passwort  und  Kanal  entsprechend  ausfüllen.  Sollten
Sie  sich  bei  den  Einstellungen  Ihres  bestehenden  WLAN-Netzwerks
nicht sicher sein, können Sie sich über den Button „Suche starten“ auch
alle in Reichweite befindlichen Netzwerke anzeigen lassen. Ein Klick auf
den Sucheintrag füllt dann alle Felder bis auf das Passwort aus.
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Als letzter Block wird die Gruppe „IP-SWITCH“ angezeigt. Dort können
Sie  zunächst  festlegen,  ob  zwischen  der  Router-  und  Peripherie-
Schnittstelle eine Netzwerk-Bridge aktiv sein soll. Falls diese Einstellung
aktiviert ist, so werden alle Pakete zwischen der Router- und Peripherie-
Schnittstelle, für die keine IP-Umsetzung erfolgen kann oder konfiguriert
ist, ohne Änderung weitergeben. Ist die Einstellung hingegen deaktiviert,
so sind die beiden Netzwerke voneinander isoliert und es werden nur die
durch die Option bearbeitenden Pakete weitergeleitet.

Als nächstes haben Sie in der Zeile „IP-Umsetzungen“ die Möglichkeit,
die Umsetzungen von IP-Adressen zu konfigurieren. Hierzu müssen Sie
die Adressen in die beiden Textfelder eingeben und anschließend auf
das  Symbol klicken. Die erste Adresse stellt dabei die tatsächliche IP-
Adresse des Geräts an der Peripherie-Schnittstelle dar, wohingegen die
zweite  Adresse  die  umgesetzte  Adresse  des  Geräts  darstellt.
Anschließend  können  Sie  bei  Bedarf  noch  weitere  IP-Umsetzungen
eintragen.  Zum  Löschen  eines  hinzugefügten  Eintrags  müssen  Sie
lediglich auf das  Symbol des jeweiligen Eintrags klicken.

In der  Zeile  „IP-Firewall“  haben Sie noch die Möglichkeit  festzulegen,
welche  Geräte  von  der  Peripherie-Schnittstelle  über  die  Router-
Schnittstelle mit dem Router-Netz und ggf. dem dahinterliegenden Netz
oder Internet kommunizieren dürfen. Als IP-Adresse tragen Sie hier die
tatsächliche Adresse des Geräts ein und klicken anschließend auf das 
Symbol.  Auch  hier  können  Sie  einen  bestehenden  Eintrag  mit  dem
Symbol  wieder löschen.

Wichtig:
Die Peripherie- und Router-Schnittstelle müssen sich unterscheiden.
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3.3 Verwendung des Geräts
Haben Sie die Konfiguration des Geräts abgeschlossen und gespeichert,
so  übernimmt  das  Gerät  als  nächstes  die  eingestellten  Parameter.
Stellen  Sie  sicher,  dass  das  Gerät  entsprechend  Ihrer  Konfiguration
angeschlossen ist. Nach einigen Sekunden ist das Gerät dann über eine
der konfigurierten Schnittstellen wieder erreichbar.

3.3.1 Option Fernwartung
Mit der Option Fernwartung haben Sie die Möglichkeit, über das Internet
und ein weiteres CONNECT-Gerät oder die CONNECT-Software auf die
am Gerät  angeschlossenen Netzwerk-Teilnehmer  zuzugreifen und mit
diesen zu kommunizieren.

Sobald das Gerät vollständig hochgefahren ist, beginnt die LED S1 des
Geräts zu blinken (nicht bei den CONNECT-CONTROL-Geräten).

Haben Sie als Verbindungsart CONNECT gewählt, so müssen Sie als
nächstes,  von  dem  am  CONNECT-Gerät  angeschlossenen  PC,  eine
Kommunikation mit dem Internet durchführen. Dies kann z. B. der Aufruf
von  www.google.de in  Ihrem  Webbrowser  sein.  Dadurch  sollte  Ihr
CONNECT-Gerät  nun  die  Internet-Parameter  vom PC erkannt  haben
und ist betriebsbereit. Bei den Verbindungsarten GATEWAY und LTE ist
das Gerät ohne weitere Aktion betriebsbereit.

Wenn  Sie  im  Gerät  den  automatischen  Verbindungsaufbau  aktiviert
haben,  so  wird  das  CONNECT nun versuchen eine  Verbindung zum
konfigurierten Partnergerät herzustellen. Haben Sie den automatischen
Verbindungsaufbau nicht aktiviert oder möchten Sie eine Verbindung zu
einem anderen Gerät  herstellen,  so können Sie dies über den Dialog
„Geräteliste“ auf der Seite „Übersicht“ des Webservers durchführen.

Sobald das CONNECT-Gerät eine Verbindung zu einem anderen Gerät
aus  Ihrer  CONNECT-Cloud  hergestellt  hat,  hört  die  LED  S1  auf  zu
blinken und leuchtet  stattdessen dauerhaft  (nicht  bei  den CONNECT-
CONTROL-Geräten). Die konfigurierten Peripherie-Geräte und ggf. der
PC (bei der Verbindungsart CONNECT) können nun so mit den Geräten
des  Partnergeräts  kommunizieren,  wie  wenn  sich  diese  im  gleichen
Netzwerk befinden würden.
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Wichtig:
Haben Sie die Einstellung „Fernzugriff“ deaktiviert, so blinkt die LED S1
des  Geräts  nicht.  Sollten  Sie  die  Verbindungsart  CONNECT  gewählt
haben, so ist auch die Durchführung der Internet-Kommunikation nicht
zwingend erforderlich, da das Gerät keine Internet-Parameter benötigt.

3.3.2 Option Router
Mit der Option Router haben Sie die Möglichkeit das CONNECT-Gerät
als Bridge oder Router zu verwenden.

Bei einer Bridge werden mehrere Schnittstellen zu einem gemeinsamen
Netzwerk  verbunden.  Die  Teilnehmer  befinden  sich  dabei  alle  im
gleichen Subnetz und können direkt miteinander kommunizieren, so wie
wenn diese mit einem Switch verbunden wären. Diese Betriebsart kann
z. B. verwendet werden, um Geräte, die nur über einen LAN-Anschluss
verfügen, an ein bestehendes WLAN-Netzwerk anzubinden. Sie können
das Gerät aber auch als Access-Point konfigurieren, sodass Sie mobile
Geräte wie Smartphones oder Tablets über das CONNECT mit Geräten
die über einen LAN-Anschluss verfügen verbinden.

Haben Sie zwei unterschiedliche Subnetze, die Sie verbinden möchten,
so stellen Sie im Gerät die Betriebsart Router ein. Das CONNECT-Gerät
routet dann die Pakete zwischen der WAN- und einer oder mehrere LAN-
Schnittstellen  weiter.  Damit  ein  Gerät  auf  das  Netzwerk  der  jeweils
anderen  Schnittstelle  zugreifen kann,  muss  in  diesem die  IP-Adresse
des CONNECT-Geräts als Gateway eingetragen werden.

3.3.3 Option IP-Switch
Mit der Option IP-Switch haben Sie die Möglichkeit, Umsetzungen von
IP-Adressen im Gerät  zu konfigurieren,  um somit  zwei  Netzwerke mit
unterschiedlichen  Subnetzen  zu  verbinden,  ohne  dabei  einen  Router
einsetzen  zu  müssen.  Der  Zugriff  auf  die  Geräte  an  der  Peripherie-
Schnittstelle erfolgt dann nicht mehr mit der originalen, sondern mit einer
zum Netzwerk passenden virtuellen, IP-Adresse.

Als Beispiel ist eine Anlagennetz mit einer Steuerung zu nennen, die nun
von der Betriebsdatenerfassung angesprochen werden soll. Eine direkte

Handbuch CONNECT / CONNECT-II / CONNECT-CONTROL V1.13 Seite 30



Kommunikation der beiden Netzwerk-Teilnehmer ist aber nicht möglich,
da die beiden Netze ein unterschiedliches Subnetz besitzen. Bevor Sie
nun das komplette Anlagennetz in ein anderes Subnetz umsetzen, was
in  einigen  Fällen  sehr  aufwendig  ist  oder  Sie  sogar  gar  nicht  dazu
berechtigt  sind,  kann  das  CONNECT-Gerät  mit  der  IP-Switch-Option
dieses Problem komfortabel  lösen. Ein genaues Beispiel  inklusive der
dafür notwendigen Konfiguration finden Sie weiter unten.

Hinweis:
Ein CONNECT-Gerät bei dem die Option Fernwartung installiert ist, ist
von Haus aus ein Gerät zur Kopplung über das Internet. Es kann aber
bei Bedarf auch ausschließlich zum Austausch von IP-Adressen mit der
IP-Switch-Option verwendet werden.

Standardmäßig wird zunächst der komplette Netzwerkverkehr zwischen
der Peripherie- und Router-Schnittstelle weitergegeben. Erfolgt nun von
der Router-Schnittstelle aus ein Zugriff auf eine in der Liste eingetragene
IP-Adresse, so wird diese entsprechend des Eintrags in der Liste vor der
Weitergabe umgesetzt. Die Weitergabe des Netzwerksverkehrs kann bei
Bedarf auch auf die eingetragenen IP-Adressen beschränkt werden.

Falls die Einstellung für den Fernzugriff aktiviert ist, so erfolgt die gleiche
Umsetzung von IP-Adressen auch wenn ein Gerät des Partnergeräts auf
eine in der Liste eingetragene IP-Adresse zugreift.

Wichtig:
Die mit dieser Option ermöglichte Kommunikation über Subnetze hinweg
gilt nur, wenn die Verbindung von dem Gerät an der Router-Schnittstelle
oder  des  Partnergeräts  zu  dem Gerät  an  der  Peripherie-Schnittstelle
aktiv aufgebaut wird. In die andere Richtung erfolgt keine Umsetzung.

3.3.3.1 Beispielkonfiguration
Falls Sie das Gerät  nur mit  der Funktionalität  zum Umsetzen von IP-
Adressen, ohne jegliche Fernwartungszwecke, verwenden möchten, so
wird in diesem Abschnitt beschrieben, wie eine minimale Konfiguration
für die Inbetriebnahme aussehen kann. Andernfalls wird die komplette
Konfiguration, abhängig welche Optionen in Ihrem Gerät installiert sind,
in dem Abschnitt „3.2 Konfiguration des Geräts“ beschrieben.
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Für  die  folgende  Beispielkonfiguration  wird  angenommen,  dass  eine
Steuerung  mit  der  IP-Adresse  192.168.2.100  aus  dem  Anlagennetz
(Subnetz  192.168.2.0/24)  von  der  Betriebsdatenerfassung  aus  dem
Firmennetz  (Subnetz  10.10.12.0/8)  über  die  IP-Adresse  10.10.12.101
angesprochen werden soll. Die weiteren Teilnehmer des Analgennetzes
sollen nicht aus dem Firmennetz erreichbar sein.

Hinweis:
Die folgenden Dialoge zeigen die Inbetriebnahme eines Geräts mit den
Optionen Fernwartung und IP-Switch.  Falls die Option Fernwartung in
Ihrem Gerät nicht installiert ist, entfallen ein paar Einstellung.

Stellen  Sie  sicher,  dass  Sie  auf  Ihr  Gerät  zugreifen  können,  wie  im
Abschnitt „3.1 Zugriff auf das Gerät“ beschrieben. Anschließend können
Sie mit der Grund-Konfiguration beginnen:

Geräte-Name: Anzeigename für das Gerät (optional)

Geräte-Nummer: 1

Geräte-Passwort: (leer lassen)

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
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Als nächstes müssen Sie die Verwendung der Schnittstellen sowie die
Parameter für das Firmennetz festlegen:

Verbindungsart: GATEWAY

Router-Schnittstelle: LAN-A / WAN (Schnittstelle zum Firmennetz)

IP-Konfiguration: Manuell

IP-Adresse: IP-Adresse des Geräts im Firmennetz
(Beispiel: 10.10.12.100)

Subnetzmaske: 255.0.0.0 (automatisch eingetragen)

Internet-Zugang: Gateway

Gateway-Adresse: IP-Adresse des Gateways im Firmennetz
(Beispiel: 10.10.12.1)

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.
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Im nächsten Schritt werden die Parameter für das Anlagennetz sowie die
eigentliche Umsetzung von IP-Adressen konfiguriert:

Schnittstelle: LAN-B / LAN (Schnittstelle zum Anlagennetz)

IP-Konfiguration: Manuell

DHCP-Server: nicht aktivieren

IP-Adresse: Adresse des Geräts im Anlagennetz
(Beispiel: 192.168.2.200)

Subnetzmaske: 255.255.255.0 (automatisch eingetragen)

Funktion: aktivieren

Netzwerk-Bridge: nicht aktivieren

IP-Umsetzungen: Eingabe  der  Umsetzungen,  welche  IP-Adresse  
eines Geräts aus dem Anlagennetz welcher      
IP-Adresse aus dem Firmennetz entspricht.
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Die Eingaben in den Textfeldern können durch  
Klick auf das  Symbol übernehmen werden. Es 
sind  mehrere  Einträge  möglich.  Übernommene  
Einträge können durch Klick auf das   Symbol  
wieder gelöscht werden.

(Beispiel: 192.168.2.100 <> 10.10.12.101)

IP-Firewall: Eingabe von IP-Adressen von Geräten aus dem 
Anlagennetz,  welche  auf  das  Firmennetz  und  
das dahinterliegende Internet zugreifen dürfen.

Die  Eingabe in  dem Textfeld  wird  durch einen  
Klick auf  das   Symbol übernommen. Es sind  
mehrere Einträge möglich. Bereits übernommene 
Einträge können durch Klick auf das   Symbol  
wieder gelöscht werden.

(Beispiel: 192.168.2.100 - sofern benötigt)

Im nachfolgenden Block „Geräte“ ist keine Konfiguration notwendig.

Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

Im letzten Schritt wird die Funktionalität des Geräts festgelegt:

Fernzugriff: nicht  aktivieren  (dadurch  werden  alle  weiteren  
Felder ausgeblendet)

Zum Schluss müssen Sie noch auf „Speichern“ klicken.
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Die Konfiguration Ihres Geräts für die Verwendung der Option IP-Switch
ist nun abgeschlossen.

Die Steuerung im Anlagennetz mit der IP-Adresse 192.168.2.100 kann
nun im Firmennetz über die IP-Adresse 10.10.12.101 erreicht werden.
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4 Bedienelemente

4.1 Status-LEDs

4.1.1 Gerät CONNECT / CONNECT-II
Die Geräte CONNECT / CONNECT-II verfügen über einige Status-LEDs
an der Frontseite des Geräts. Die LEDs haben folgende Bedeutung:

• ON: leuchtet, wenn das Gerät mit Spannung versorgt ist

• Wi: leuchtet bei aktivem WLAN und blinkt bei Datentransfer

• S1: leuchtet  bei  aktiver  Verbindung  zu  einem Partnergerät  und
blinkt während der Synchronisation und bei Bereitschaft

• S2: aktuell nicht in Verwendung

• S3: aktuell nicht in Verwendung

• S4: aktuell nicht in Verwendung

• LAN A: leuchtet  bei  aktivem Linkstatus von Schnittstelle  A und
blinkt bei Datentransfer

• LAN B: leuchtet  bei  aktivem Linkstatus von Schnittstelle  B und
blinkt bei Datentransfer

Des  Weiteren  besitzen  die  CONNECT-Geräte  mit  einem  integrierten
LTE-Modem noch über eine weitere LED, die sich auf der rechten Seite
des Geräts in Nähe der SIM-Kartenslots befindet.  Blinkt diese LED in
langsamem gleichmäßigem Abstand,  so findet  aktuell  eine Netzsuche
statt. Sobald die LED leuchtet wurde ein Netz gefunden. Findet über das
LTE-Modem Kommunikation statt,  so blinkt die LED in schnellen oder
unregelmäßigen Abständen.

4.1.2 Gerät CONNECT-CONTROL
Das Gerät CONNECT-CONTROL verfügt über mehrere unterschiedliche
Status-LEDs an der Frontseite des Geräts.

Die erste grüne LED, welche sich unten links beim Anschluss für  die
Stromversorgung befindet, signalisiert, ob das Gerät auch mit Spannung
versorgt wird.
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Um den Status der RJ45-Schnittstellen anzuzeigen, besitzen auch alle
vier Buchsen jeweils eine grüne LED. Diese LED leuchtet bei aktivem
Linksstatus und blinkt beim Datentransfer.

Des Weiteren befinden sich unten rechts noch weitere LEDs zur Anzeige
der Mobilfunk-Verbindung. Die fünf grünen LEDs unterhalb der Balken-
anzeige zeigen dabei die Signalstärke an. Dabei gilt umso mehr LEDs
leuchten, umso besser ist auch das Signal. Die LED direkt unterhalb des
Mobilfunk-Symbols ist eine mehrfarbige LED und gibt den allgemeinen
Status der Mobilfunk-Verbindung an:

Farben Verhalten Bedeutung

grün + rot blinkt abwechselnd
alle 500ms

keine SIM-Karte vorhanden 
oder Pin-Nummer falsch

grün + rot + orange blinkt abwechselnd
alle 500ms

GSM-Verbindung wird 
aufgebaut

rot blinkt jede 1s GSM-Verbindung ohne 
Datenverbindung

leuchtet / blinkt GSM-Verbindung mit 
Datenverbindung
(blinkt bei Datentransfer)

orange blinkt jede 1s UMTS-Verbindung ohne 
Datenverbindung

leuchtet / blinkt UMTS-Verbindung mit 
Datenverbindung
(blinkt bei Datentransfer)

grün blinkt jede 1s LTE-Verbindung ohne 
Datenverbindung

leuchtet / blinkt LTE-Verbindung mit 
Datenverbindung
(blinkt bei Datentransfer)
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4.2 Taster

4.2.1 Gerät CONNECT / CONNECT-II
Die Geräte  CONNECT /  CONNECT-II  besitzen auf  der  rechten Seite
über zwei Taster. Diese haben die folgende Funktion:

• FS: Taster zum Auslösen von Werkseinstellungen

• T: aktuell nicht in Verwendung

Wenn Sie Ihr Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, dann
müssen Sie den Taster „FS“ für mindestens 3 Sekunden gedrückt halten.
Verwenden Sie zum Drücken der Taste am Besten eine Büroklammer.

Nachdem Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten und dann
wieder  losgelassen  haben,  wird  Ihr  Gerät  auf  Werkseinstellungen
zurückgesetzt. Das Gerät macht anschließend einen Neustart und sollte
nach ca.  30 Sekunden mit  den Standardeinstellungen,  wie  im Kapitel
„Inbetriebnahme“ beschrieben, wieder erreichbar sein.

4.2.2 Gerät CONNECT-CONTROL
Das Gerät CONNECT-CONTROL verfügt auf der Rückseite über einen
Taster, der mit der mitgelieferten Nadel oder einer Büroklammer betätigt
werden kann. Die Verwendung des Tasters kann in der Weboberfläche
von Teltonika individuell parametriert werden. Standardmäßig werden die
folgenden Aktionen, abhängig der Dauer des Tastendrucks, ausgelöst:

min. Zeit max. Zeit Bedeutung

0 5 Neustart

6 11 Benutzereinstellungen wiederherstellen

12 20 Werkseinstellungen wiederherstellen

Wichtig:
Durch das Wiederherstellen der Benutzer- oder Werkseinstellungen, wird
auch die CONNECT-Software von dem Gerät  entfernt.  In diesem Fall
müssen Sie anschließend die Software komplett neu installieren.
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4.3 Webserver
Die Bedienung des Geräts zur Konfiguration und Überprüfung des Status
sowie zum Herstellen und Trennen von Verbindungen zu Partnergeräten
erfolgt über den integrierten Webserver. Der Zugriff auf den Webserver
ist  über  alle  Schnittstellen  des  Geräts  möglich,  die  über  eine  IP-
Konfiguration verfügen. Zusätzlich dazu ist der Zugriff über die PC- und
Peripherie-Schnittstelle  (falls  verwendet)  mit  Hilfe  des  Schlüsselworts
„connect“ immer möglich.

4.3.1 Seitenaufbau
Alle  Seiten  bestehen  aus  einer  Kopfzeile,
einer Fußzeile und einem Inhaltsbereich. Das
Menü ist standardmäßig ausgeblendet. Durch
diesen Aufbau ist  eine Anzeige der Website
auch auf Geräten mit einer kleinen Auflösung
bzw.  Bildschirmdiagonale  (wie  z.  B.  auch
Smartphones) möglich.

Möchten  Sie  das  Menü  einblenden,  so
müssen  Sie  nur  auf  das  Icon  oder  den
Schriftzug  „Menü“  oben  links  klicken.  Das
Menü  wird  dann  auf  der  linken  Seite
eingeblendet.  Zum  Navigieren  müssen  Sie
nur  einen  der  Punkte  anklicken.  Das
Ausblenden  des  Menüs ist  ebenfalls  wieder
über das Icon oder den Schriftzug möglich.

Die  Oberflächen-Sprache  des  Geräts  lässt  sich  über  den  Eintrag
„English“  bzw.  „Deutsch“  ganz  unten  im  Menü  umschalten.  Diese
Einstellung wird im Gerät gespeichert.

Bei  CONNECT-CONTROL-Geräten befindet  sich links in  der  Fußzeile
das Logo von Teltonika Networks. Wenn Sie auf das Logo klicken, wird
die Weboberfläche des RUT955 von Teltonika geöffnet. Dort haben Sie
dann die Möglichkeit weitere Einstellungen unabhängig der CONNECT-
Software zu parametrieren. Mehr Informationen zu diesen Einstellungen
entnehmen Sie bitte dem Handbuch von Teltonika.
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4.3.2 Zugriffsschutz
Um  ein  versehentliches  Ändern  der  Konfiguration  aber  auch  das
Herstellen  oder  Trennen  einer  Verbindung  zu  einem  anderen  Gerät
durch  Dritte  zu  vermeiden,  kann  die  komplette  Website  mit  einem
Passwort geschützt werden.

Die Vergabe des Passworts erfolgt auf der Seite „Konfiguration“. Ist ein
leeres Passwort eingetragen, so wie es im Auslieferungszustand der Fall
ist,  so  erfolgt  keine  Passwortabfrage  und  Sie  können  direkt  auf  alle
Seiten zugreifen.

Haben Sie ein Passwort eingerichtet, so werden Sie mit dem folgenden
Anmeldefenster dazu aufgefordert ein Passwort einzugeben:

Sobald  Sie  das  Passwort  eingegeben  und  auf  „Anmelden“  geklickt
haben, werden Sie auf die Seite, die Sie ursprünglich aufrufen wollten,
umgeleitet.

Aus  Sicherheitsgründen  empfehlen  wir  Ihnen  nach  Abschluss  der
Arbeiten  am  Gerät  sich  abzumelden.  Hierfür  gibt  es  im  Menü  nun
zusätzlich den Menüpunkt „Abmelden“:

Nachdem Sie auf den Eintrag geklickt haben, wird die folgende Meldung
angezeigt und Sie werden nach 5 Sekunden wieder auf die Startseite
weitergeleitet, welche erneut eine Passwortabfrage auslöst:
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Hinweis:
Haben  Sie  einen  Neustart  des  Geräts,  Werkseinstellungen  oder  ein
Firmware-Update  ausgelöst,  so  müssen  Sie  sich  nicht  vom  Gerät
abmelden. Das Gerät meldet dabei alle Benutzer automatisch ab.

4.3.3 Seite Übersicht

Die Seite „Übersicht“ ist die Startseite des Geräts und ermöglicht eine
schnelle Diagnose des Gerätezustands, die Verwaltung der Verbindung
zu  einem  Partnergerät  sowie  die  Konfiguration  und  Überprüfung  der
Adressen der Peripherie-/Netzwerk-Geräte des eigenen Geräts und des
Partnergeräts.

Für eine bessere Übersicht der Seite sind die Informationen in einzelne
Dialoge  aufgeteilt,  die  mit  Hilfe  eines  Mausklicks  auf  die  jeweilige
hellblaue  Schaltfläche  geöffnet  werden  können.  Um einen  geöffneten
Dialog  wieder  zu  schließen,  müssen  Sie  lediglich  auf  den  Button
„Schließen“ oder auf einen Bereich außerhalb des Dialogs klicken. Die
einzelnen Dialoge werden im folgenden genauer erklärt.
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Hinweis:
Abhängig der installierten Optionen, der Konfiguration sowie des Status
des Geräts sind ggf. nicht alle Dialoge verfügbar.

4.3.3.1 Status

Im Dialog „Status“ werden die wichtigsten Informationen über das Gerät
sowie dessen Verbindung angezeigt:

Verbindung: Der aktuelle Status des Geräts bzw. der Verbindung.

Fehler: Der zuletzt aufgetretene Fehler im Gerät.

Gerät: Der Name, falls vorhanden, und die Nummer des 
eigenen Geräts.

Partnergerät: Der Name, falls vorhanden, und die Nummer des 
Geräts, zu dem aktuell  oder zuletzt eine Verbindung  
besteht bzw. bestanden hat.

Hinweis:
Wenn die Option Fernwartung in Ihrem Gerät nicht installiert ist oder Sie
den Fernzugriff nicht verwenden, so wird sobald das Gerät betriebsbereit
ist bei „Verbindung“ der Text „nicht verwendet“ angezeigt.
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4.3.3.2 Geräteliste

Durch  das  Öffnen  des  Dialogs  „Geräteliste“  werden  zunächst
automatisch  alle  Geräte,  die  sich  in  Ihrer  CONNECT-Cloud  befinden
abgerufen.  Nach  wenigen  Sekunden  wird  dann  eine  Tabelle  mit  den
gefundenen Geräten angezeigt.

Über  die  Symbole   und  ,  die  in  der  letzten  Spalte  der  Tabelle
angezeigt werden, haben Sie dann die Möglichkeit eine Verbindung zu
einem Gerät herzustellen bzw. eine bestehende Verbindung zu trennen.

Die  Symbole   und  ,  die  ebenfalls  in  der  letzten  Spalte  angezeigt
werden, ermöglichen die Remote-Konfig für ein Gerät zu starten bzw. zu
öffnen oder wieder zu stoppen. Mit Hilfe der Remote-Konfig haben Sie
die Möglichkeit, den Webserver eines anderen Geräts zu betrachten und
zu  steuern,  so  wie  wenn  sich  das  Gerät  direkt  in  Ihrem  Netzwerk
befinden würde.

Über den Button „Aktualisieren“ können Sie die Liste mit Geräten auch
nochmals manuell neu laden.

Hinweis:
Haben Sie die Einstellung für den Fernzugriff  deaktiviert, so ist dieser
Dialog nicht verfügbar.

Möchten Sie eine Verbindung zu einem Gerät  aufbauen, so erscheint
nach dem Klick auf das Symbol  ein weiterer Dialog:
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Im Dialog wird nochmals der Name, falls vorhanden, und die Nummer
des Geräts, zu dem eine Verbindung aufgebaut werden soll, angezeigt.
Des  Weiteren  werden  Sie  dazu  aufgefordert,  das  Passwort  für  den
Verbindungsaufbau  einzugeben.  Anschließend  können  Sie  auf  den
Button  „Verbinden“  klicken,  um  die  Verbindung  zu  dem  Gerät  dann
herzustellen.

Hinweis:
Falls  Sie  bereits  mit  einem  Gerät  verbunden  sind  und  nun  eine
Verbindung zu einem anderen Gerät  herstellen  möchten,  so wird  die
vorherige Verbindung automatisch getrennt.

Wichtig:
Durch das Herstellen und Trennen von Verbindungen über die Geräte-
liste,  wird  der  automatische  Verbindungsaufbau  temporär  deaktiviert.
Nach einem Neustart oder ggf. dem Ändern der Konfiguration wird dieser
wieder aktiviert.

Möchten Sie die Remote-Konfig für ein Gerät aus der Liste starten, so
wird nach dem Klick auf das Symbol  ebenfalls ein Dialog angezeigt:

Auch hier wird nochmals das gewählte Gerät angezeigt und Sie werden
zur Eingabe des Passworts aufgefordert. Anschließend können Sie auf
den Button „Starten“ klicken. Wenn die Remote-Konfig gestartet werden
konnte, so öffnet sich im Anschluss ein neues Fenster in welchem der
Webserver des gewählten Geräts angezeigt wird.

Hinweis:
Falls  zuvor bereits  die Remote-Konfig zu einem Gerät  gestartet,  aber
nicht  beendet  wurde,  so  wird  diese  zunächst  beendet.  Der  parallele
Zugriff per Remote-Konfig zu mehreren Geräten ist nicht möglich.
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Wichtig:
Falls  die  Remote-Konfig  erfolgreich  gestartet  wurde,  sich  jedoch  kein
Fenster  automatisch  öffnet,  stellen  Sie  bitte  sicher,  dass  Ihr  Browser
Pop-ups nicht blockiert.

4.3.3.3 IP-Umsetzung

Falls in Ihrem Gerät die Option IP-Switch verfügbar und aktiviert ist, so
haben Sie im Dialog „IP-Umsetzung“ die Möglichkeit die Umsetzungen
von IP-Adressen für die Geräte der Peripherie-Schnittstelle einzustellen.
Die Quelladresse ist dabei die ursprüngliche IP-Adresse des Geräts an
der Peripherie-Schnittstelle. Die Zieladresse beschreibt die Adresse, in
welche diese IP-Adresse dann umgesetzt werden soll.

Um  einen  neuen  Eintrag  zur  Tabelle  hinzuzufügen,  müssen  Sie  die
unterste Zeile auswählen und zum Schluss auf das Symbol  klicken.

Für das Löschen eines bereits angelegten Eintrags, müssen Sie lediglich
auf das Symbol  in der jeweiligen Zeile klicken.

Haben Sie Ihre Konfiguration abgeschlossen, so müssen Sie noch auf
den  Button  „Speichern“  klicken,  um  die  Einstellungen  dann  auch  zu
übernehmen.

Wichtig:
Soll ein Peripherie-Gerät, dessen IP-Adresse umgesetzt wird, auch über
den Tunnel von den Geräten des Partnergeräts erreicht werden können,
so müssen Sie die Zieladresse dieses Geräts auch zusätzlich im Dialog
„Adressen“ eintragen.
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4.3.3.4 IP-Firewall

Wenn in Ihrem Gerät die Option IP-Switch installiert und aktiviert ist, so
haben  Sie  im  Dialog  „IP-Firewall“  die  Möglichkeit  Geräten  an  der
Peripherie-Schnittstelle  den  Zugriff  auf  die  Router-Schnittstelle  und,
sofern vorhanden, das dahinterliegende Netz bzw. Internet zu gewähren.
Hierzu müssen Sie  lediglich  die IP-Adresse von den Geräten,  für  die
dieser  Zugriff  erlaubt  ist,  in  diesem  Dialog  eintragen.  Allen  anderen
Geräten bleibt dieser Zugriff verwehrt. Dabei spielt es auch keine Rolle,
ob für diese IP-Adressen zusätzlich auch eine IP-Umsetzung konfiguriert
ist oder nicht.

Um  einen  neuen  Eintrag  zur  Tabelle  hinzuzufügen,  müssen  Sie  die
unterste Zeile auswählen und zum Schluss auf das Symbol  klicken.

Für das Löschen eines bereits angelegten Eintrags, müssen Sie lediglich
auf das Symbol  in der jeweiligen Zeile klicken.

Haben Sie Ihre Konfiguration abgeschlossen, so müssen Sie noch auf
den  Button  „Speichern“  klicken,  um  die  Einstellungen  dann  auch  zu
übernehmen.

Hinweis:
Falls Sie die Verbindungsart LTE verwenden, so steht dieser Dialog nicht
zur Verfügung, da hier keine Router-Schnittstelle verwendet wird.
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4.3.3.5 Adressen

Der Dialog „Adressen“ ermöglicht die Konfiguration der Adressen oder
sogar  ganzer  Adressbereiche  für  die  Peripherie-Geräte.  Die  Adress-
konfiguration ist in mehrere Tabs unterteilt, wobei bis jetzt nur die Tabs
„IP-Adressen“  und  „IP-Adressbereiche“  zur  Verfügung  stehen.  Die
jeweilige Liste kann mit einem Klick auf den Tab geöffnet werden.

Möchten Sie zu einer Liste eine neue Adresse bzw. einen Adressbereich
hinzufügen,  so müssen Sie  die letzte Zeile  der  Tabelle  ausfüllen und
anschließend auf das Symbol  klicken.

Um einen Eintrag aus der Liste zu löschen, müssen Sie lediglich auf das
Symbol  in der entsprechenden Zeile klicken.

Um die vorgenommene Änderungen nun auch zu speichern, müssen Sie
abschließend auf den Button „Speichern“ klicken.

Wichtig:
Die  hier  konfigurierten  Adressen  müssen  sich  entweder  im  gleichen
Subnetz wie die IP-Adresse der Peripherie-Schnittstelle des Geräts oder
im gleichen Subnetz wie die am Partnergerät angeschlossenen Geräte
befinden. Andernfalls ist keine Kommunikation möglich.

Nur die Geräte deren Adresse in diesem Dialog konfiguriert sind und die
Geräte  die  mittels  DHCP  automatisch  erkannt  wurden,  sowie,  bei
Verwendung der  Verbindungsart  CONNECT,  der  angeschlossene PC,
sind dazu berechtigt über den Tunnel und somit mit den Geräten des
Partnergeräts zu kommunizieren.
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4.3.3.6 DHCP-Leases

Im Dialog „DHCP-Leases“ sehen Sie eine Liste mit Geräten, die mittels
DHCP  automatisch  eine  IP-Adresse  vom  CONNECT-Gerät  erhalten
haben und somit  neben den manuell  konfigurierten Geräten ebenfalls
über  den  Tunnel  mit  den  Geräten  des  Partnergeräts  kommunizieren
können.  Die  Tabelle  zeigt  dabei  sowohl  die  MAC-  als  auch  die
zugewiesene IP-Adresse des Geräts sowie, wenn vorhanden, den vom
Gerät mitgegebenen Gerätenamen, an.

4.3.3.7 Partner-Adressen

Der  Dialog  „Partner-Adressen“  wird  angezeigt,  sobald  erstmals  eine
Verbindung  zu  einem  anderen  Gerät  bestanden  hat  und  zeigt  alle
Adressen  und  Adressbereiche  der  Netzwerk-Geräte  des  aktuell  oder
zuletzt  verbundenen Partnergeräts  an.  Der  Aufbau ist  dabei  mit  dem
Dialog „Adressen“ zu vergleichen, jedoch mit dem Unterschied, dass in
diesem Dialog keine Konfiguration möglich ist.
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4.3.4 Seite Status

Die  Seite  „Status“  zeigt  diverse  Status-Informationen  über  das  Gerät
sowie den Einstellungen und Netzwerk-Schnittstellen des Geräts. Diese
Informationen können hilfreich sind, wenn Sie z. B. prüfen wollen, ob das
Gerät eine LTE- oder WLAN-Verbindung aufgebaut hat und wie gut der
Signalpegel ist. Bei Problemen mit dem Gerät sind diese Information ggf.
auch für den Support hilfreich.
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4.3.5 Seite Konfiguration

Auf der Konfigurationsseite (Menüpunkt „Konfiguration“) haben Sie die
Möglichkeit,  diverse  Einstellungen  vorzunehmen,  um  somit  Ihr  Gerät
nach  Belieben  anzupassen.  Die  Konfigurationsmöglichkeiten  sind  in
Gruppen aufgeteilt und werden in den folgenden Punkten noch genauer
erklärt.

Hinweis:
Abhängig des Gerätetyps,  der  Geräteoptionen und Ihrer  Konfiguration
sind ggf. nicht alle Gruppen und Einstellungen verfügbar.

4.3.5.1 System

In der Gruppe „System“ werden lediglich einige Informationen über das
Gerät angezeigt.  Hier können noch keine Einstellungen vorgenommen
werden.  Ein  Aktualisieren  der  Firmware  bzw.  Software  ist  über  Seite
„Firmware-Update“ bzw. „Software-Update“ möglich.
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4.3.5.2 Zugriffsschutz

Im  Block  „Zugriffsschutz“  haben  Sie  die  Möglichkeit,  das  Passwort,
welches für den Zugriff auf die Weboberfläche des Geräts notwendig ist,
festzulegen.  Hierzu  müssen  Sie  zunächst  den  Haken  bei  „Passwort
ändern“  setzen  und  dann  im  Feld  „aktuelles  Konfig-Passwort“  Ihr
bisheriges Passwort  zur Verifizierung eingeben. Anschließend müssen
Sie  nur  noch  das  neue Passwort  zweimal  eingeben.  Die  wiederholte
Eingabe dient zu Ihrer eigenen Sicherheit, um Tippfehler zu vermeiden.

Hinweis:
Ein leeres Passwort, wie es im Werkszustand der Fall ist, bedeutet, dass
ein Zugriff ohne Passwortaufforderung möglich ist.

4.3.5.3 Allgemeines

Der Bereich „Allgemeines“ ermöglicht Ihnen das Neustarten Ihres Geräts
sowie  das  Zurücksetzen  aller  Einstellungen  auf  den  Werkszustand.
Hierfür müssen Sie lediglich auf den jeweiligen Button klicken.

Des Weiteren haben Sie mit dem Button „Datei für Support erzeugen“
die Möglichkeit, eine .bin-Datei zu erzeugen, die die Konfiguration und
den  Status  des  Geräts  enthält.  Diese  Informationen  können  für  den
Support hilfreich sein, falls Sie Fragen oder Probleme haben.
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Wichtig:
Durch das Auslösen von Werkseinstellungen gehen alle Einstellungen,
die Sie am Gerät vorgenommen haben, verloren. Bevor Sie das Gerät
erneut verwenden können, müssen Sie dann auch die Inbetriebnahme
nochmals durchführen.

4.3.5.4 Gerät

Die  Gruppe  „Gerät“  enthält  einige  allgemeine  Einstellungen  für  die
Vernetzung des Geräts in der CONNECT-Cloud:

Name: Der Name des Geräts. Dieser dient dabei lediglich zur 
leichteren Identifikation.

Nummer: Die eindeutige Nummer des Geräts.

Passwort: Das Passwort des Geräts, welches zum Aufbauen einer
Verbindung zu diesem Gerät benötigt wird.

Im untergeordneten Block „Partnergerät“ können Sie die automatische
Verbindung  zu  einem  weiteren  Gerät  aus  Ihrer  CONNECT-Cloud
festlegen:

Verbindung: Gibt an, ob das Gerät automatisch eine Verbindung zu 
einem Gerät aus Ihrer CONNECT-Cloud aufbauen soll.

Nummer: Die Nummer des Geräts, zu dem eine Verbindung 
aufgebaut werden soll.

Passwort: Das Passwort des Geräts, zu dem eine Verbindung      
aufgebaut werden soll.
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Hinweis:
Diese  Einstellungen,  abgesehen  von  dem  Gerätenamen,  werden  nur
angezeigt, wenn die Option Fernwartung in Ihrem Gerät installiert ist.

Wichtig:
Jedes Gerät benötigt eine eigene eindeutige Nummer. Die Verwendung
der gleichen Nummer für mehrere Geräte ist nicht möglich.

4.3.5.5 Schnittstellen
Die Einstellungen im Block „Schnittstellen“ unterscheiden sich je nach
den  im  Gerät  installierten  Optionen.  Bitte  beachten  Sie  auch,  dass
Kombinationen aus mehreren Optionen möglich sind.

Falls  die  Option  Router  in  Ihrem  Gerät  installiert  ist,  legen  Sie  im
untergeordneten  Block  „Router“  die  Betriebsart  des  Geräts  sowie  die
Verwendung der Netzwerk-Schnittstellen fest:

Betriebsart: keine Die Bridge- und Router-Funktion 
des Geräts sind deaktiviert.

Bridge Das Gerät verbindet mehrere      
Schnittstellen zu einem 
gemeinsamen Netzwerk.
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Router Das Gerät routet zwischen dem 
Netzwerk der WAN-Schnittstelle 
und  dem  Netzwerk  von  einer  
oder mehrerer LAN-Schnittstelle.

WAN-Schnittstelle: Die Schnittstelle, an der das entfernte 
Netzwerk (z. B. Internet) angeschlossen ist.

LAN-Schnittstelle: Die Schnittstelle, an der das lokale 
Netzwerk angeschlossen ist. Bei der 
Auswahl von „Bridge“ können mehrere 
Schnittstellen verwendet werden.

Bridge-Schnittstellen: Die Schnittstellen, welche zu einem 
gemeinsamen Netzwerk verbunden werden 
sollen.

WAN-Routing: Gibt  an,  ob der Zugriff  auf  die Geräte im  
LAN vom WAN möglich sein soll.

LAN-Routing: Gibt  an,  ob der Zugriff  auf  die Geräte im  
WAN vom LAN möglich sein soll.

Wichtig:
Die WAN- und LAN-Schnittstelle müssen sich zwingend unterscheiden.

Falls die Option Fernwartung in Ihrem Gerät installiert ist, legen Sie im
Block  „Schnittstellen“  die  Verbindungsart  mit  dem  Internet  sowie  die
Verwendung der Netzwerk-Schnittstellen fest:

Verbindungsart: lokal Die Fernwartungs-Funktion
des Geräts ist deaktiviert.
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CONNECT Das Gerät  wird  zwischen  
das Netzwerk und den PC 
angeschlossen  und  nutzt  
die Parameter vom PC um 
eine  Internet-Verbindung  
aufzubauen.

GATEWAY Das Gerät hat eine eigene 
IP-Adresse und nutzt diese
um  eine  Verbindung  ins
Internet aufzubauen.

LTE Das Gerät  nutzt  das LTE-
Modem  zum  Aufbauen  
einer Internet-Verbindung.

Router-Schnittstelle: Die Schnittstelle, an der das Netzwerk mit  
dem  Gateway  oder  Proxy-Server  für  die  
Internet-Verbindung angeschlossen ist.

PC-Schnittstelle: Die Schnittstelle, an der der PC für die 
automatische Erkennung der Internet-
Parameter angeschlossen ist.

Peripherie-Schnittstelle: Die Schnittstelle, an der die Netzwerk-
Geräte, die über den Tunnel mit den 
Geräten des Partnergeräts kommunizieren  
sollen, angeschlossen sind.

Fernzugriff: Gibt an, ob ein Zugriff von oder zu einem  
anderen Gerät aus Ihrer CONNECT-Cloud  
möglich sein soll.

Hinweis:
Die Verbindungsart lokal ist nur bei installierter Router-Option verfügbar.

Die Verbindungsart LTE ist nur bei CONNECT-Geräten mit integriertem
LTE-Modem verfügbar.

Wichtig:
Die Router- und PC-Schnittstelle müssen sich zwingend unterscheiden.
Die Peripherie-Schnittstelle hingegen muss sich nicht unbedingt von der
Router- oder PC-Schnittstelle unterscheiden.
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Wenn in Ihrem Gerät  die Option IP-Switch installiert  ist,  legen Sie im
Block  „Schnittstellen“  zunächst  fest,  welche  Schnittstellen  verwendet
werden sollen:

Router-Schnittstelle: Die Schnittstelle, an der die Geräte aus 
dem Netzwerk der Peripherie-Schnittstelle  
mit einer umgesetzten IP-Adresse erreicht  
werden können.

Peripherie-Schnittstelle: Die Schnittstelle, an der die Geräte, die vom
Netzwerk  der  Router-Schnittstelle  erreicht  
werden können, angeschlossen sind.

Des  Weiteren,  können  Sie  im  untergeordneten  Block  „IP-SWITCH“
allgemeine Einstellungen für die Option festlegen:

Funktion: Gibt an, ob die Option IP-Switch zum 
Umsetzen von IP-Adressen verwendet 
werden soll.

Netzwerk-Bridge: Gibt an, ob zwischen der Router- und 
Peripherie-Schnittstelle eine Netzwerk-
Bridge aktiv sein soll. Durch Aktivierung       
dieser Einstellung werden alle Pakete, für    
die keine Umsetzung der IP-Adresse 
möglich oder konfiguriert ist weitergegeben.

Wichtig:
Wenn die Option IP-Switch verwendet wird, müssen sich die Router- und
Peripherie-Schnittstelle zwingend unterscheiden.
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4.3.5.6 LTE-Einstellungen

Die  Einstellungen  in  der  Gruppe  „LTE-Einstellungen“  betreffen  die
Mobilfunk-Anbindung  des  integrierten  LTE-Modems  bei  den  Geräten
CONNECT-LTE, CONNECT-II-LTE und CONNECT-CONTROL:

Schnittstelle: Gibt an, ob die Schnittstelle verwendet  werden  
soll. (nur CONNECT-CONTROL)

Treiber: Der  intern  verwendete  Kommunikationstreiber  
zwischen dem Gerät und dem LTE-Modem. (bei  
Problemen mit der Verbindung sollte auf AT/PPP 
umgestellt  werden;  bei  CONNECT-CONTROL  
nicht verfügbar)

Pin-Nummer: Die  Pin-Nummer  die  zur  Entsperrung  der  SIM-
Karte benötigt wird (optional).

Zugriffspunkt (APN): Der  Name  des  Zugriffspunkts  Ihres  Providers.
(internet → Standard-APN bei vielen Providern;  
bei CONNECT-CONTROL automatisch erkannt)

Benutzername: Der Benutzername zur Anmeldung beim Provider 
für den konfigurierten Zugriffspunkt (optional).

Passwort: Das Passwort zur Anmeldung beim Provider mit  
für den konfigurierten Zugriffspunkt (optional).

Hinweis:
Standardmäßig wird als Kommunikationstreiber für das LTE-Modem QMI
verwendet.  Sollte  trotz  guter  Signalqualität  keine  Internetverbindung
aufgebaut werden können, so empfehlen wir  auf  den Treiber AT/PPP
umzustellen. Sollten Sie eine SIM-Karte von der Telekom verwenden, so
empfehlen wir generell den Treiber AT/PPP.
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4.3.5.7 Proxy-Einstellungen

In  der  Gruppe „Proxy-Einstellungen“  haben Sie  die Möglichkeit,  einen
Proxy-Server  anzugeben,  der  für  den Aufbau der  Internet-Verbindung
verwendet werden soll:

Proxy-Server: Gibt an, ob die Internet-Verbindung über einen  
Proxy-Server hergestellt werden soll.

Server-Adresse: Die IP-Adresse des Proxy-Servers.

Server-Port: Der TCP-Port des Proxy-Servers.
(8080 → oft verwendeter Port für Proxy-Server)

Hinweis:
Diese  Einstellungen  werden  nur  angezeigt,  wenn  als  Verbindungsart
GATEWAY gewählt ist, da diese nur in diesem Modus relevant sind.

4.3.5.8 LAN-A- / LAN-Einstellungen

Die Einstellungen in dieser  Gruppe betreffen die Netzwerk-Anbindung
des Geräts für die LAN-A-Schnittstelle (für CONNECT und CONNECT-II)
bzw. LAN-Schnittstelle (für CONNECT-CONTROL):

MAC-Adresse: Die MAC-Adresse der Schnittstelle (diese kann  
nicht verändert werden).
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DHCP-Modus: - Das  Gerät  ist  über  die  eingestellte  
Adresse erreichbar.

Client Das  Gerät  bezieht  eine  IP-Adresse  
von einem DHCP-Server.

Server Das  Gerät  ist  über  die  eingestellte  
Adresse erreichbar und stellt anderen 
Geräten IP-Adressen zur Verfügung.

IP-Adresse: Die IP-Adresse des Geräts.

Subnetzmaske: Die Subnetzmaske des Geräts.

Gateway: Die IP-Adresse des Gateways (optional).

DNS-Server: Die IP-Adresse des DNS-Servers (optional).

WAN-Port: Gibt an, ob der WAN-Port ebenfalls für die     
LAN-Schnittstelle verwendet werden soll. Dadurch
haben Sie dann 4 an Stelle von 3 LAN-Ports. Eine
separate Konfiguration der WAN-Schnittstelle ist  
dann aber nicht mehr möglich.
(nur CONNECT-CONTROL)

Hinweis:
Soll die Weboberfläche über diese Schnittstelle nicht erreichbar sein, so
deaktivieren Sie einfach den DHCP-Modus und lassen Sie die Felder IP-
Adresse und Subnetzmaske leer.

Wichtig:
Falls  Sie  die  Schnittstelle  als  Teil  der  Bridge-Schnittstelle  verwenden
oder in Ihrem Gerät die Verbindungsart CONNECT eingestellt ist und die
Schnittstelle  als  Router-Schnittstelle  verwendet  wird,  so  sind  diese
Einstellungen nicht verfügbar.

Im Auslieferungszustand des CONNECT-CONTROL-Geräts erzeugt das
Gerät  ein  eigenes  WLAN-Netzwerk.  Dieses  Netzwerk  gehört  zu  den
LAN-Ports und somit auch zu den Einstellungen der LAN-Schnittstelle.
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4.3.5.9 LAN-B- / WAN-Einstellungen

Die Einstellungen in dieser  Gruppe betreffen die Netzwerk-Anbindung
des Geräts für die LAN-B-Schnittstelle (für CONNECT und CONNECT-II)
bzw. WAN-Schnittstelle (für CONNECT-CONTROL):

Schnittstelle: Gibt an, ob die Schnittstelle verwendet  werden  
soll. (nur CONNECT-CONTROL)

MAC-Adresse: Die MAC-Adresse der Schnittstelle (diese kann  
nicht verändert werden).

DHCP-Modus: - Das  Gerät  ist  über  die  eingestellte  
Adresse erreichbar.

Client Das  Gerät  bezieht  eine  IP-Adresse  
von einem DHCP-Server.

Server Das  Gerät  ist  über  die  eingestellte  
Adresse erreichbar und stellt anderen 
Geräten IP-Adressen zur Verfügung.

IP-Adresse: Die IP-Adresse des Geräts.

Subnetzmaske: Die Subnetzmaske des Geräts.

Gateway: Die IP-Adresse des Gateways (optional).

DNS-Server: Die IP-Adresse des DNS-Servers (optional).

Hinweis:
Soll die Weboberfläche über diese Schnittstelle nicht erreichbar sein, so
deaktivieren Sie einfach den DHCP-Modus und lassen Sie die Felder IP-
Adresse  und  Subnetzmaske  leer.  Bei  CONNECT-CONTROL-Geräten
können Sie alternativ auch einfach nur die Verwendung der Schnittstelle
deaktivieren.
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Wichtig:
Falls  Sie  die  Schnittstelle  als  Teil  der  Bridge-Schnittstelle  verwenden
oder in Ihrem Gerät die Verbindungsart CONNECT eingestellt ist und die
Schnittstelle  als  Router-Schnittstelle  verwendet  wird,  so  sind  diese
Einstellungen  nicht  verfügbar.  Haben  Sie  ein  CONNECT-CONTROL-
Gerät  und  die  Einstellung  gesetzt,  dass  der  WAN-Port  für  die  LAN-
Schnittstelle  verwendet  werden  soll,  dann  sind  diese  Einstellungen
ebenfalls nicht mehr verfügbar.

4.3.5.10 WLAN-Einstellungen

In  der  Gruppe  „WLAN-Einstellungen“  kann  die  Konfiguration  für  die
WLAN-Schnittstelle festgelegt werden:

WLAN deaktivieren: Gibt  an,  ob  die  WLAN-Schnittstelle  deaktiviert  
werden soll.

Schnittstelle: Gibt an, ob die Schnittstelle verwendet  werden  
soll. (nur CONNECT-CONTROL)

MAC-Adresse: Die MAC-Adresse der Schnittstelle (diese kann  
nicht verändert werden).
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DHCP-Modus: - Das  Gerät  ist  über  die  eingestellte  
Adresse erreichbar.

Client Das  Gerät  bezieht  eine  IP-Adresse  
von einem DHCP-Server.

Server Das  Gerät  ist  über  die  eingestellte  
Adresse erreichbar und stellt anderen 
Geräten IP-Adressen zur Verfügung.

IP-Adresse: Die IP-Adresse des Geräts.

Subnetzmaske: Die Subnetzmaske des Geräts.

Gateway: Die IP-Adresse des Gateways (optional).

DNS-Server: Die IP-Adresse des DNS-Servers (optional).

Modus: Access-Point Das Gerät stellt ein eigenes 
WLAN-Netzwerk zur Verfügung.

Client Das  Gerät  verbindet  sich  mit  
einem bestehenden WLAN-
Netzwerk.

WDS-Modus: Gibt an, ob der WDS-Modus für die WLAN-
Schnittstelle verwendet werden soll.

SSID: Die SSID / Bezeichnung des WLAN-Netzwerks.

Sicherheitsstufe: Die Sicherheitsstufe / Verschlüsselung des 
WLAN-Netzwerks.

Passwort: Das Passwort, welches zur Anmeldung am 
WLAN-Netzwerk notwendig ist.

SSID verstecken: Gibt an, ob die SSID versteckt werden soll (nur  
relevant, wenn der Modus Access-Point ist).

Kanal: Der Kanal des WLAN-Netzwerks.
(Autokanal → Bester WLAN-Kanal wird gewählt)

Sind Sie sich bei den WLAN-Einstellungen Ihres bestehenden WLAN-
Netzwerkes  nicht  sicher,  so  haben  Sie  die  Möglichkeit,  nach
bestehenden WLAN-Netzwerken zu suchen.  Klicken Sie  dazu einfach
auf den Button „Suche starten“.

Es erscheint nun folgende Meldung:
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Nach ein paar Sekunden wird Ihnen die Liste mit gefundenen WLAN-
Netzwerken angezeigt:

Um  nun  die  Einstellungen  eines  WLAN-Netzwerks  zu  übernehmen,
müssen Sie lediglich auf einen Tabelleneintrag klicken. Es werden dann
alle notwendigen Felder (Modus, SSID, Sicherheitsstufe und Kanal) vor-
ausgefüllt.  Das Passwort  müssen Sie,  falls  vorhanden,  natürlich  noch
selbst eingeben.

Falls  Sie  Ihr  CONNECT-Gerät  als  Access-Point  (AP)  konfigurieren
möchten, kann es nützlich sein, herauszufinden, welcher WLAN-Kanal
aktuell am wenigsten belastet ist. Hierfür haben Sie die Möglichkeit sich
eine Kanalauslastung anzeigen zu lassen. Klicken Sie hierzu einfach auf
das -Symbol hinter der Auswahlliste für den Kanal.

Sobald Sie auf das Symbol geklickt haben, erscheint an Stelle der Lupe
eine  Ladesymbol.  Nach  wenigen  Sekunden,  sollte  Ihnen  nun  die
Kanalauslastung angezeigt werden. Dies sieht dann z. B. wie folgt aus:

Hinweis:
Soll  die  Weboberfläche  über  die  WLAN-Schnittstelle  nicht  erreichbar
sein, so deaktivieren Sie einfach den DHCP-Modus und lassen Sie die
Felder IP-Adresse und Subnetzmaske leer. Bei CONNECT-CONTROL-
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Geräten  können Sie  alternativ  auch  einfach  nur  die  Verwendung  der
Schnittstelle deaktivieren.

Wichtig:
Falls  Sie  die  Schnittstelle  als  Teil  der  Bridge-Schnittstelle  verwenden
oder in Ihrem Gerät die Verbindungsart CONNECT eingestellt ist und die
Schnittstelle  als  Router-Schnittstelle  verwendet  wird,  so  sind  die  IP-
Einstellungen der WLAN-Schnittstelle nicht verfügbar.

Die  WLAN-Schnittstelle  kann  nicht  deaktiviert  werden,  falls  diese  als
einer der Schnittstellen des CONNECT-Geräts gewählt wurde.

Bei der Verbindungsart CONNECT ist der Modus Access-Point ungültig,
wenn die WLAN-Schnittstelle als Router-Schnittstelle verwendet werden
soll. Der Modus Client ist hingegen ungültig, wenn die Schnittstelle als
PC-Schnittstelle verwendet werden soll.

Bei Verwendung der Schnittstelle als Router-Schnittstelle ist der Modus
Access-Point  nicht  gültig.  Wird  die  Schnittstelle  hingegen  als  PC-
Schnittstelle verwendet, so ist der Modus Client nicht gültig.

Der WDS-Modus im Modus Client darf nur aktiviert werden, wenn Sie
sich sicher sind, dass Ihr Access-Point diesen Modus auch unterstützt.
Andernfalls können Sie das Gerät nicht mehr über WLAN erreichen.

Falls Sie bei den WLAN-Einstellungen den Modus Client gewählt haben,
so haben Sie in der untergeordneten Gruppe „WLAN-AP-Einstellungen“
die  Möglichkeit,  ein  zusätzliches  WLAN-Netzwerk,  welches  im Modus
eines Access-Points arbeitet, zu konfigurieren:

WLAN-AP deaktivieren: Gibt an, ob der WLAN-AP deaktiviert 
werden soll.

DHCP-Modus: - Das Gerät ist über die 
eingestellte Adresse erreichbar.
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Client Das Gerät bezieht eine IP-
Adresse von einem DHCP-
Server.

Server Das Gerät ist über die 
eingestellte  Adresse erreichbar  
und  stellt  anderen  Geräten  IP-
Adressen zur Verfügung.

IP-Adresse: Die IP-Adresse des Geräts.

Subnetzmaske: Die Subnetzmaske des Geräts.

Gateway: Die IP-Adresse des Gateways (optional).

DNS-Server: Die IP-Adresse des DNS-Servers (optional).

(DHCP-Modus, IP-Adresse, Subnetzmaske,
Gateway und DNS-Server nicht bei 
CONNECT-CONTROL)

SSID: Die SSID / Bezeichnung des WLAN-
Netzwerks.

Sicherheitsstufe: Die Sicherheitsstufe / Verschlüsselung des 
WLAN-Netzwerks.

Passwort: Das Passwort, welches zur Anmeldung am 
WLAN-Netzwerk notwendig ist.

SSID verstecken: Gibt an, ob die SSID versteckt werden soll.

Hinweis:
Mit  den  WLAN-  und  WLAN-AP-Einstellungen  können  zwei  völlig
voneinander unabhängige Netzwerke konfiguriert werden. Lediglich die
globale Deaktivierung von WLAN und der eingestellte Kanal gilt für beide
Netzwerke.

Beim CONNECT-CONTROL gehört die WLAN-AP-Schnittstelle zu den
drei  LAN-Schnittstellen und hat  somit  auch die gleichen IP-Parameter
wie die LAN-Schnittstelle.

Wichtig:
Falls  Sie  die  Schnittstelle  als  Teil  der  Bridge-Schnittstelle  verwenden
oder in Ihrem Gerät die Verbindungsart CONNECT eingestellt ist und die
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Schnittstelle  als  Router-Schnittstelle  verwendet  wird,  so  sind  die  IP-
Einstellungen der WLAN-AP-Schnittstelle nicht verfügbar.

Die WLAN-AP-Schnittstelle kann nicht deaktiviert werden, falls diese als
einer der Schnittstellen des CONNECT-Geräts gewählt wurde.

Die Verwendung der Schnittstelle als PC-Schnittstelle ist nicht möglich.

Bitte beachten Sie, dass das Netzwerk der WLAN-AP-Schnittstelle nur
verfügbar ist, falls eine Verbindung zu dem bei der WLAN-Schnittstelle
konfigurierten Netzwerk besteht.

4.3.5.11 USB-LAN-Einstellungen

Die Einstellungen in der Gruppe „USB-LAN-Einstellungen“ betreffen die
Netzwerk-Anbindung des Geräts für  die LAN-Schnittstelle  des separat
erhältlichen „Ethernet über USB“-Adapters:

MAC-Adresse: Die MAC-Adresse der Schnittstelle (diese kann  
nicht verändert werden).

DHCP-Modus: - Das  Gerät  ist  über  die  eingestellte  
Adresse erreichbar.

Client Das  Gerät  bezieht  eine  IP-Adresse  
von einem DHCP-Server.

Server Das  Gerät  ist  über  die  eingestellte  
Adresse erreichbar und stellt anderen 
Geräten IP-Adressen zur Verfügung.

IP-Adresse: Die IP-Adresse des Geräts.

Subnetzmaske: Die Subnetzmaske des Geräts.

Gateway: Die IP-Adresse des Gateways (optional).

DNS-Server: Die IP-Adresse des DNS-Servers (optional).
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Hinweis:
Diese Gruppe wird nur angezeigt, wenn an dem Gerät ein „Ethernet über
USB“-Adapter angeschlossen ist. Der Adapter ist separat erhältlich und
kann  nur  bei  den  Geräten  in  Standard-Ausführung  sowie  dem Gerät
CONNECT-II-LTE verwendet werden.

Soll die Weboberfläche über die USB-LAN-Schnittstelle nicht erreichbar
sein, so deaktivieren Sie einfach den DHCP-Modus und lassen Sie die
Felder IP-Adresse und Subnetzmaske leer.

Wichtig:
Falls  Sie  die  Schnittstelle  als  Teil  der  Bridge-Schnittstelle  verwenden
oder in Ihrem Gerät die Verbindungsart CONNECT eingestellt ist und die
Schnittstelle  als  Router-Schnittstelle  verwendet  wird,  so  sind  diese
Einstellungen nicht verfügbar.

Wichtig:
Durch das Ändern einiger Einstellungen müssen ggf. eine bestehende
Verbindung zu einem Partnergerät getrennt und Netzwerk-Verbindungen
neu aufgebaut werden. Führen Sie Änderungen an der Konfiguration nur
durch, wenn es den Betrieb nicht stört und überprüfen Sie anschließend
den Status des Geräts. Bei Verwendung der Verbindungsart CONNECT
muss  zudem  im  Anschluss  vom  PC  eine  Internet-Kommunikation
erfolgen, sodass das CONNECT die Parameter vom PC erkennen kann.

Möchten Sie die Konfiguration speichern, so müssen Sie auf den Button
„Konfiguration  übernehmen“,  der  sich  am  unteren  Ende  der  Seite
befindet, klicken. Daraufhin erscheint folgende Meldung:
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Sollte Ihr Gerät innerhalb der nächsten 5 Sekunden nicht wieder erneut
ansprechbar sein, so erscheint die folgende Meldung:

Diese Meldung weist Sie darauf hin, dass das Gerät zur Zeit unter der
aktuellen Adresse nicht mehr erreichbar ist (z. B. weil Sie die IP-Adresse,
das  WLAN-Netz  oder  den  Betriebsmodus geändert  haben)  und  unter
welcher  Adresse  das  Gerät  nach  der  Übernahme  der  Einstellungen
erreichbar ist. Die Seite wird weiterhin versuchen, die Verbindung zum
Gerät herzustellen (ggf. mit der neuen IP-Adresse).

Sollte die erneute automatische Verbindung nach ca. 1 Minute immer
noch nicht funktionieren, dann stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Computer
mit dem Gerät über die richtige Schnittstelle verbunden ist. Kontrollieren
Sie ggf. auch die WLAN-Verbindung und die IP-Einstellungen Ihres PCs.

Hinweis:
Sobald  das  Gerät  nach  dem  Speichern  der  Konfiguration  wieder
erreichbar ist, werden Sie auf die Startseite des Geräts weitergeleitet.

Wichtig:
Haben Sie im Gerät einen DHCP-Client aktiviert, dann erfolgt für diese
Schnittstelle keine automatische Umleitung auf die Startseite, da die IP-
Adresse dieser Schnittstelle noch unbekannt ist.
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4.3.6 Seite Firmware- / Software-Update

Um die Firmware bzw. Software des Geräts zu aktualisieren, können Sie
im  Menü  auf  den  Eintrag  „Firmware-Update“  bzw.  „Software-Update“
klicken. Auf der Seite sehen Sie die aktuelle Version, welche in Ihrem
Gerät vorhanden ist und haben die Möglichkeit eine Datei auszuwählen.

Sobald Sie die Firmware-Datei (dies ist eine Datei mit der Endung .bin)
bzw. Software-Datei (dies ist eine Datei mit der Endung .ipk) ausgewählt
haben, können Sie auf den Button klicken, um den Update-Vorgang zu
starten. Daraufhin erscheint die folgende Meldung:
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Wurde die Datei hochgeladen und als gültige Firmware bzw. Software
erkannt, so erscheint als nächstes die folgende Meldung:

Das Update dauert ca. 1-3 Minuten. Anschließend sollten Sie sich, falls
Ihr Computer, Tablet oder Handy dies nicht automatisch macht, erneut
mit dem WLAN-Netzwerk des Geräts verbinden. Dies gilt natürlich nur,
wenn der Webserverzugriff auf das Gerät per WLAN erfolgt. Bei einem
Software-Update  bei  CONNECT-CONTROL-Geräten  ist  dieser  Schritt
nicht  notwendig.  Sobald  der  Vorgang  abgeschlossen  ist,  sollten  Sie
automatisch auf die Startseite des Geräts weitergeleitet werden. Sollte
nach einem Firmware-Update die Weiterleitung nicht  funktionieren,  so
haben Sie auch die Möglichkeit auf den Link im Text zu klicken.
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5 Anwendungshinweise

5.1 Zugriff auf einen Teilnehmer mittels TIA-Portal
Mit Hilfe des CONNECT-Geräts und dem TIA-Portal haben Sie auch die
Möglichkeit, auf einen entfernten Teilnehmer, wie z. B. eine Steuerung
oder ein Bediengerät, zuzugreifen, um von der Ferne z. B. die Diagnose
aufzurufen oder eine Änderung zu übertragen. Falls das Gerät von Ort
und Ihr PC nicht im gleichen Subnetz ist, erscheint eine Meldung, dass
eine weitere IP-Adresse hinzugefügt werden muss:

Bei dieser Meldung müssen Sie auf „Nein“ klicken. Eine Kommunikation
ist bei korrekter Parametrierung Ihres CONNECT-Geräts und Ihres PCs
nur dann möglich.
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Sollten Sie dort versehentlich einmal auf „Ja“ geklickt haben, so ist keine
Kommunikation  möglich  und  die  vom  TIA-Portal  erzeugte  temporäre
IP-Adresse muss zuerst wieder gelöscht werden.

Klappen Sie hierzu (in der Projektansicht) die Liste „Online-Zugänge“ in
der  Projektnavigation  auf,  suchen  Sie  nach  Ihrer  Netzwerkkarte  und
öffnen Sie die Eigenschaften dieser. In diesem Dialog müssen Sie nun
zu  dem Eintrag  „Konfigurationen“  → „IE-PG-Zugang“  navigieren.  Dort
sollten Sie die erzeugte temporäre IP-Adresse sehen:

Klicken Sie nun auf den Button „Lösche projektspezifische IP-Adressen“.
Anschließend können Sie den Dialog schließen und sich erneut mit dem
Teilnehmer verbinden.
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6 Technische Daten

6.1 CONNECT

Versorgungsspannung: 24V DC +/- 20% (über abziehbaren Stecker)

USB (aus PC/Power-Pack, nur bei Tischgehäuse)

Leistungsaufnahme: 2 Watt

Anzeige: Webbrowser

Status-LEDs

Bedienung/Konfiguration: Webbrowser

Schnittstellen: 2 x 10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse

1 x Antennenbuchse RP-SMA(f) (2.4 GHz IEEE 
802.11 b/g/n)

Betriebstemperatur: 0 - 55°C

Gehäuse: Kunststoff-Tischgehäuse oder

Kunststoff-Klemmengehäuse für Hutschienenmontage

Abmessungen: Tischgehäuse: 115 x 95 x 30 mm

Klemmengehäuse: 114 x 100 x 22,3 mm

6.2 CONNECT-LTE

Versorgungsspannung: 24V DC +/- 20% (über abziehbaren Stecker)

Leistungsaufnahme: 12 Watt

Anzeige: Webbrowser

Status-LEDs

Bedienung/Konfiguration: Webbrowser

Schnittstellen: 2 x 10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse

1 x Antennenbuchse RP-SMA(f) (2.4 GHz IEEE 
802.11 b/g/n)

1 x Antennenbuchse RP-SMA(f) (FDD LTE /          
TDD LTE / TDSCDMA / UMTS / GSM)

Betriebstemperatur: 0 - 55°C

Gehäuse: Kunststoff-Tischgehäuse oder

Kunststoff-Klemmengehäuse für Hutschienenmontage
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Abmessungen: Tischgehäuse: 115 x 95 x 30 mm

Klemmengehäuse: 114 x 100 x 22,3 mm

6.3 CONNECT-II

Versorgungsspannung: 24V DC +/- 20% (über abziehbaren Stecker)

USB (aus USB-Netzteil 5V)

Leistungsaufnahme: 9 Watt

Anzeige: Webbrowser

Status-LEDs

Bedienung/Konfiguration: Webbrowser

Schnittstellen: 2 x 10/100/1000BaseTX RJ45-Ethernetbuchse

2 x Antennenbuchse RP-SMA(f) (2x2 MIMO / 2.4 GHz 
IEEE 802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE 802.11ac)

Betriebstemperatur: 0 - 55°C

Gehäuse: Kunststoff-Tischgehäuse

Abmessungen: 115 x 95 x 30 mm

6.4 CONNECT-II-LTE

Versorgungsspannung: 24V DC +/- 20% (über abziehbaren Stecker)

Leistungsaufnahme: 19 Watt

Anzeige: Webbrowser

Status-LEDs

Bedienung/Konfiguration: Webbrowser

Schnittstellen: 2 x 10/100/1000BaseTX RJ45-Ethernetbuchse

2 x Antennenbuchse RP-SMA(f) (2x2 MIMO / 2.4 GHz 
IEEE 802.11 b/g/n + 5 GHz IEEE 802.11ac)

1 x Antennenbuchse RP-SMA(f) (FDD LTE /          
TDD LTE / TDSCDMA / UMTS / GSM)

Betriebstemperatur: 0 - 55°C

Gehäuse: Kunststoff-Tischgehäuse

Abmessungen: 115 x 95 x 30 mm
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6.5 CONNECT-CONTROL

Versorgungsspannung: 9-30V DC

Leistungsaufnahme: 7 Watt

Anzeige: Webbrowser

Status-LEDs

Bedienung/Konfiguration: Webbrowser

Schnittstellen: 4 x 10/100BaseTX RJ45-Ethernetbuchse (3 x LAN,     
1 x WAN)

2 x Antennenbuchse RP-SMA(f) (2.4 GHz IEEE 
802.11 b/g/n)

2 x Antennenbuchse SMA(f) (FDD LTE / TDD LTE / 
3G / 2G)

1 x Antennenbuchse SMA(f) (GNSS / GPS)

1 x RS485-Port über Steckkontakt

1 x RS232-Port über D-Sub 9-polig weiblich

2 x digitaler Eingang (1 x 0-3V, 1 x 0-30V)

1 x analoger Eingang (0-24V)

1 x digitaler Ausgang (Open-Collector, 30V, 250mA)

1 x digitaler SPST-Relaisausgang

1 x USB 2.0 Buchse Typ A

2 x SIM-Karteneinschub

Betriebstemperatur: -40 – 75°C 

Gehäuse: Metallgehäuse zur Tisch- oder Wandmontage

Abmessungen: 106 x 80 x 46 mm

Hinweis:
Die Hardware vom CONNECT-CONTROL entspricht dem RUT955 von
Teltonika Networks.
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7 Zulassungen
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