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Spannungsversorgung:
Um das Gerit betreiben zu kénnen miissen Sie es zunichst mit Spannung versorgen.

Sie haben hierfiir die Moglichkeit, das Gerét entweder mit 5V per USB-Netzteil oder aber mit 24V
iiber den mitgelieferten Phoenix-Stecker (Achtung: Polaritit beachten) zu versorgen.

Zugriff auf die Weboberfliche:

Nachdem Sie das Gerét mit Spannung versorgt haben, konnen Sie auf die Weboberfldche zugreifen,
um das Gerét zu bedienen.

Das TINA-II-Gerit stellt iber die WLAN-Schnittstelle ein eigenes WLAN-Netz zur Verfligung:
»TINA WiFi“. Das Netz ist unverschliisselt, weshalb Sie sich ganz einfach und ohne Passwort mit
dem Netzwerk verbinden konnen.

Sobald Sie mit dem WLAN-Netz verbunden sind, erhalten Sie vom TINA-I1I-Gerit eine IP-Adresse
zugewiesen. Ist Thr Computer / Smartphone nicht auf DHCP eingestellt, so miissen Sie diesem eine
IP-Adresse zwischen 192.168.1.2 und 192.168.1.254 manuell zuweisen oder die Konfiguration auf
DHCP umstellen.

Falls Thr PC tiber keine WLAN-Schnittstelle verfiigt oder Sie WLAN nicht nutzen wollen, so haben
Sie auch die Moglichkeit, das TINA-II-Gerit tiber die LAN-A-Schnittstelle des Gerits zu erreichen.
Auf dieser Schnittstelle 1duft jedoch standardmiBig kein DHCP-Server, weshalb Sie die IP-Adresse
Thres Computers manuell konfigurieren miissen. Geben Sie Threm PC hierzu einfach eine Adresse
aus dem Bereich 192.168.2.2 bis 192.168.2.254.



Offnen Sie nun einen Internet-Browser Threr Wahl B

(z. B. Mozilla Firefox) und geben Sie in der
Adresszeile die IP-Adresse 192.168.1.1 (fir WLAN)
oder 192.168.2.1 (fiir LAN-A) ein. Nun sollten Sie die
Weboberfliche vom  TINA-II-Gerit mit einem
Hinweisfenster und Eingabefeld (wie im Bild rechts)
sehen. Dort miissen Sie nun die Seriennummer Ihres
Gerits, welche Sie auf der Unterseite des Gerits finden
konnen, eingeben.

Nachdem Sie die Seriennummer eingegeben haben, ist

+ Thr Gerit freigeschalten und Sie kénnen es ganz normal
. verwenden. Um die Konfiguration gleich anpassen zu
konnen, werden Sie, sobald Sie die Seriennummer
eingegeben haben, auf die Konfigurationsseite (siehe
Bild auf der linken Seite) weitergeleitet. Wir empfehlen
Ihnen die Einstellungen zu priifen und ggf. Thren
Wiinschen anzupassen.

Sobald Sie die Konfiguration mit dem Button _
,Konfiguration {ibernechmen* gespeichert haben, YEtoamesosToze

werden Sie auf die Startseite des Geréts (siche rechtes

Bild) weitergeleitet.

Analyse des Netzwerkverkehrs:

Das TINA-II-Gerét ist in der Lage den Netzwerkverkehr bis zu Gigabit zwischen zwei oder
mehreren LAN-Teilnehmern zu analysieren. Verbinden Sie hierzu den ersten Teilnehmer mit einem
LAN-Kabel mit der Schnittstelle A des TINA-II-Gerdts und den zweiten Teilnehmer mit der
Schnittstelle B. Sollten Sie mehr als zwei Teilnehmer besitzen, so konnen Sie auf einer (oder auch
auf beiden) Seite(n) einen Switch oder Hub anschlieen.

Um den Netzwerkverkehr zu analysieren und auch zu steuern stehen Ihnen auf der Weboberflache
die Meniipunkte ,Ubersicht“, , Netzwerk-Scan®, ,Netzwerk-Tools“ und ,,DHCP-Clients* zur
Verfligung.

Eine ausflihrliche Anleitung sowie die Erkldrung der einzelnen Seiten von der Weboberfliche
entnehmen Sie bitte dem Handbuch, welches Sie auf der Produktseite unserer Website unter
Dokumentation — Handbuch TINA-II finden konnen.



Unter der Web-Adresse https://www.process-informatik.de stehen produktspezifische
Dokumentationen oder Software-Treiber/-Tools zum Download bereit.
Bei Fragen oder Anregungen zum Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH
Im Gewerbegebiet 1
DE-73116 Waschenbeuren
+49 (0) 7172-92666-0
info@process-informatik.de
https://www.process-informatik.de
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M eniibaum Webseite: QR-Code Webseite:
+ Produkte / Doku / Downloads
+ Hardware
+ Analysetechnik
+ TINA-II

Bitte vergewissern Sie sich vor Einsatz des Produktes, dass Sie aktuelle
Treiber verwenden.



Virtueller COM-Port fiir PCs
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Neuen PC erhalten und fehlenden seriellen COM-Port festgestellt, der aber zwingend
bendtigt wird?

Mit einem USB-Seriell-Konverter erzeugen Sie an Ilhrem PC einen virtuellen COM-Port,
der von den meisten Applikationen/Apps auch erkannt und genutzt werden kann. Der
einzige Unterschied zu einem "echten" physikalischen COM-Port ist, dass es keinen
Interrupt und Adresse dazu gibt. Unter Windows im Normalfall kein Problem.
Applikationen die noch MSDOS-basiert sind wie zum Beispiel Step5 von Siemens
werden mit virtuellen COM-Ports nicht funktioneren. Dieses Problem ist mit dem
verfigbaren "S5-Patch" gelost. USB-Seriell-Konverterkabel funktioniert auch mit Step5
von Siemens.

Nicht jeder USB-Seriell-Konverter unterstiitzt alle Ubertragsungs-Parameter, die meisten
"gunstigen" nur das Format "8-N-1". USB-Seriell-Konverterkabel unterstitzt ale
moglichen Ubertragungseinstellungen. Zum Kabel bekommen Sie den USB-Treiber fiir
Ihren Windows-PC.

Zwei in das Metalgehduse integrierte LEDs zeigen den Signalfluss mit RxD- und

TxD-Anzeige. Profinet-L ebenszyklus Uberwachung

Bestimmen Sie bevorstehende Ausféllein Ilhrem Profinet.
Schleichend auftretende Alterung wird Ihnen genauestens angezeigt.
Reagieren Sie dank des Profinet-Watchdog bevor etwas passiert.



